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Este trabalho propõe a extensão do método de Coestimação Linear de
Estados e Topologia para o modelo completo da rede elétrica, ou seja,
o modelo não-linear. O método proposto consiste em estimar conjun-
tamente as variáveis analógicas e a topologia do sistema de potência.
A viabilização deste procedimento é possível mediante a formulação
do problema de estimação de estados como um problema de otimiza-
ção multi-objetivo no qual consideram-se tanto os resíduos das medidas
analógicas quanto as restrições operacionais relativas aos status dos ra-
mos chaveáveis. Realiza-se a formulação da função custo multi-objetivo
combinando o critério dos mínimos quadrados ponderados (MQP), que
modela os resíduos das medidas de estimação, e o critério dos míni-
mos valores absolutos (MVAP), que modela as restrições operacionais
impostas pelos dispositivos chaveáveis (abertos/fechados) da subesta-
ção. Utiliza-se o método primal-dual de pontos interiores para obter
a solução do problema de otimização. O algoritmo proposto é desen-
volvido passo a passo para um sistema-teste de pequeno porte. Poste-
riormente o desempenho e a eﬁcácia da ferramenta computacional são
avaliados na aplicação a três sistemas de maior porte, dos quais dois
são os sistemas-teste IEEE de 24 e 30 barras, e o terceiro é um sistema
real da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL). Os re-
sultados obtidos demonstram que a abordagem considerando o modelo
não-linear para a rede elétrica é perfeitamente viável e promissora no
que tange à estimação simultânea das variáveis de estado analógicas e
da topologia.
Palavras-chave: Estimação de Estados em Sistemas de Potência. Es-
timação de Estados no Nível de Subestação. Estimação de Topologia
em Sistemas de Potência. Coestimação Não Linear de Estados e To-
pologia. Método Primal-Dual de Pontos Interiores. Modelagem em
Tempo Real de Sistemas de Potência.

ABSTRACT
POWER SYSTEM STATE AND TOPOLOGY





This work proposes the extension of the linear state and topology coes-
timation method to allow its application in connection with a complete,
nonlinear model for the electric network. The proposed method consists
of jointly estimating analog variables and power system topology. The
feasibility of this procedure is achieved by formulating the state estima-
tion problem as a multi-objective optimization problem which considers
both the analog measurement residues and the operational constraints
related to the switchable branches status. The multi-objective cost
function is a combination of the weighted least squares (WLS) crite-
rion based on the estimation residues, and the weighted least absolute
value (WLAV) criterion applied to the operational constraints impo-
sed by the statuses of the substation switching devices. The method
employs primal-dual interior point method for solving the optimization
problem. The proposed algorithm is presented step-by-step by using a
small test system. Then, performance and eﬀectiveness of the methodo-
logy are evaluated through its application to three larger systems, two
of them derived from the IEEE-24 bus and IEEE-30 bus test systems,
and a third one based on a real system of the Companhia Paranaense
de Energia Elétrica (COPEL). The results demonstrate that State and
Topology Coestimation considering a non-linear network model is per-
fectly feasible and a promising approach for real-time power system
modeling.
Keywords: Power System State Estimation. Power System Topology
Estimation. State Estimation at Subestation Level. Non-Linear State
and Topology Coestimation. Primal-Dual Interior Point Method. Real-
Time Power System Modeling.
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A garantia de um fornecimento contínuo e de qualidade da ener-
gia elétrica é requisito fundamental em uma sociedade moderna. Os
sistemas de geração, transmissão e distribuição são projetados para su-
portar distúrbios mesmo quando da indisponibilidade temporária de
equipamentos embora, obviamente, observando limitações econômicas.
No entanto, o crescimento da demanda de energia elétrica nem sem-
pre é acompanhado por obras de expansão da rede ou do parque de
geração, seja por entraves ﬁnanceiros, questões ambientais, ou outros
fatores. Desta forma, o sistema elétrico opera cada vez mais próximo
de seus limites, expondo a rede elétrica a riscos de diversas naturezas.
Centros de controle e operação de sistemas estão equipados com
ferramentas computacionais que servem de apoio ao operador da rede,
a ﬁm de garantir um serviço de qualidade, com um mínimo número de
interrupções no fornecimento de energia, ao menor custo possível. As-
sim, procura-se operar o sistema no modo seguro, ou seja, assegurando
a manutenção da continuidade do fornecimento de energia mesmo na
ocorrência de falhas em equipamentos da rede elétrica.
Dada a complexidade inerente à operação de um grande sistema
de potência, é notória a importância da utilização de funções soﬁsti-
cadas de diagnóstico, análise e aconselhamento. Denominadas Funções
de Análise de Rede, estas tem o objetivo de melhorar a qualidade da
informação disponível ao operador na tomada de decisão. Dentro deste
contexto encontram-se os programas voltados para Análise e Monito-
ração da Segurança do Sistema, os quais têm papel fundamental na
operação do sistema, na medida em que contribuem para aumentar o
nível de conﬁabilidade e explorar ao máximo os recursos existentes na
rede, buscando soluções mais econômicas. Contudo, para o correto de-
sempenho dos programas anteriormente mencionados, é imperativo a
disponibilidade de informações conﬁáveis a respeito do ponto de ope-
ração atual da rede elétrica, sendo este papel da Estimação de Estados
em Sistemas de Potência (EESP).
O monitoramento em tempo real do sistema elétrico é realizado
por meio de sistemas de supervisão e aquisição de dados ou, como
mais comumente são conhecidos, sistemas SCADA - Supervisory Con-
trol and Data Acquisition. Os dados de grandezas elétricas, como ﬂuxos
de potência nas linhas, magnitude de tensão nas barras e dados lógicos
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como os status de chaves e disjuntores, são coletados e enviados peri-
odicamente aos Centros de Operação do Sistema (COS), sendo então
apresentados em monitores de computadores sob a forma de diagramas
uniﬁlares, gráﬁcos e tabelas.
De acordo com [1], a estimação de estados é o órgão vital dos
COS, pois as funcionalidades de quaisquer outras funções executadas
nestes centros, tais como a análise de segurança, despacho econômico
ou Fluxo de Potência Ótimo (FPO) estão intrinsecamente ligadas à
precisão dos resultados obtidos pelo estimador de estado. A estimação
de estados recorre a um conjunto medidas efetuadas na rede, bem como
a informações sobre a topologia da mesma, para estimar a real condição
de operação do sistema em regime permanente. Portanto, a qualidade
das medidas e do desempenho do estimador implica em resultados mais
ou menos conﬁáveis das funções de análise de segurança.
Para que o algoritmo de estimação de estados forneça boas es-
timativas, a redundância das medidas é de extrema importância. Se
existir um nível de redundância adequado consegue-se manter a obser-
vabilidade da rede, garantir a qualidade dos resultados, a conﬁabilidade
dos mesmos e, adicionalmente, realizar a detecção e identiﬁcação de
medidas afetadas por erros grosseiros.
Logo é possível concluir que qualquer processo prático de imple-
mentação da função de estimação de estados precisa de uma quanti-
dade razoável de medidas que garantam a redundância de informação.
Por outro lado, para que haja uma boa redundância de medidas são
necessários equipamentos para fazer a aquisição e a transmissão dos
dados. Deste modo, o aumento da redundância está fortemente ligado
ao aumento dos custos investimento por parte dos agentes envolvidos
(concessionárias e operadores).
Sabe-se que tanto as medidas analógicas quanto as medidas di-
gitais dos status nos disjuntores estão sujeitos a erros de diversas na-
turezas. Somada a isso, a sua transmissão para os centros de operação
torna o conjunto das medidas exposto a ruídos que potencializam a
quantidade de erro presente nestas. Tais erros têm um impacto severo
na qualidade da informação disponibilizada pelo estimador de estado
[2]. Assim, para que a informação obtida da rede possa ser devidamente
processada pelo estimador de estado, é importante que sejam agrega-
dos ao procedimento rotinas para o processamento de erros grosseiros
nos dados. Em resumo, a estimação de estados reune aplicativos res-
ponsáveis pela construção de uma base de dados completa e conﬁável
que será posteriormente usada pelas funções de análise de segurança,
planejamento, controle e otimização de sistemas elétricos de potência.
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Dentro deste contexto, este trabalho apresenta uma contribuição
à estimação de estados em sistemas de potência que consiste na esti-
mação conjunta de estados e da topologia da rede a partir do conjunto
de medidas analógicas efetuadas no sistema e sem pressupor nenhum
conhecimento prévio sobre a topologia corrente.
1.2 Revisão Bibliográﬁca
Esta seção dedica-se à revisão bibliográﬁca de diversos tópicos
correlatos à estimação de estados em sistemas de potência. O primeiro
deles relaciona-se à modelagem da rede elétrica, que subsidia todo de-
senvolvimento desta dissertação. Em seguida apresentam-se revisões da
literatura referentes à Estimação de Estados e à Coestimação Linear de
Estados e Topologia, essenciais ao desenvolvimento desta dissertação,
uma vez que estabelecem os principais fundamentos para a formulação
e solução do problema em estudo neste trabalho.
1.2.1 Modelagem da Rede Elétrica
Existem diferentes aplicações em estudos de sistemas elétricos de
potência referentes aos principais fundamentos para a modelagem da
rede no nível de seção de barra. Dentre estes destacam-se três:
O primeiro é um estudo pioneiro, no qual uma abordagem para
a modelagem de chaves e disjuntores proposta inicialmente para esti-
mação de estados em [3], do início da década de 90, foi introduzida
na formulação do ﬂuxo de potência em [4]. Esta formulação inclui a
representação dos ramos chaveáveis, considerando os ﬂuxos de potência
ativa e reativa nesses ramos como variáveis de estado juntamente com
as magnitudes e ângulos das tensões nodais do sistema considerado. As
relações lineares referentes aos dispositivos chaveáveis são inseridas no
conjunto de equações do ﬂuxo de potência, partindo do pressuposto de
que se um dispositivo chaveável estiver fechado, a diferença angular e
a queda de tensão entre seus terminais são nulas. Por outro lado, se
um dispositivo chaveável estiver aberto, os ﬂuxos de potência ativa e
reativa através dele são nulos. Esta formulação do ﬂuxo de potência foi
aplicada considerando modelos linear e não-linear da rede elétrica.
Adicionalmente em [5] é aprofundada a representação de ramos
chaveáveis em estudos de ﬂuxo de potência utilizando o Método de
30 Introdução
Newton. No estudo em questão, veriﬁca-se que a presença de chaves e
disjuntores com status aberto pode gerar o aparecimento de ilhas elé-
tricas isoladas. No entanto, tal situação pode ser contornada através da
deﬁnição de barras de referência para cada ilha isolada. A metodologia
exposta em [5] explora o fato de que as equações que representam o sta-
tus dos dispositivos chaveáveis são lineares, o que facilita a convergência
ao problema.
Outra abordagem de igual importância às anteriores é referente
a estudos aplicados ao Fluxo de Potência Ótimo (FPO) [6] e [7], capaz
de processar redes modeladas no nível de subestação. Em tal estudo
avaliam-se parâmetros referentes a equipamentos internos às subesta-
ções, através da distribuição dos ﬂuxos de potência nos mesmos. Nesse
caso toda a formulação do ﬂuxo de potência ótimo é baseada no Método
Primal Dual de Pontos Interiores (MPDPI). A principal contribuição
do trabalho é a constituição de uma ferramenta de FPO, aplicada ao
despacho econômico, capaz de modelar dispositivos chaveáveis. Uma
das aplicações possíveis deste estudo de FPO está relacionada à avalia-
ção de manobras em subestações, em situações de emergência, durante
a operação em tempo real.
A subárea na qual se encontra a maior quantidade de artigos
dedicados à modelagem da rede no nível de seção de barra da rede
elétrica é a estimação de estados, conforme discutido sendo na Seção
1.2.2 seguinte.
1.2.2 Estimação de Estados
No ﬁnal da década de 60 do século passado os primeiros trabalhos
envolvendo a estimação de estados em sistemas elétricos de potência fo-
ram introduzidos por Schweppe, Wildes e Rom nos artigos [8], [9], e [10].
Em tais trabalhos apresentam-se a natureza geral do problema estatís-
tico, a modelagem matemática, as técnicas iterativas iniciais e conceitos
relacionados à detecção e identiﬁcação de medidas com erros grossei-
ros. Em [11], apresenta-se uma formulação de mínimos quadrados para
obtenção das variáveis de estados. Para tanto, considera-se um mo-
delo de medição no qual os erros são independentes e modelados como
variáveis aleatórias de média zero e variância conhecida. Propõe-se a
aplicação dos Mínimos Quadrados Ponderados (MQP), que se tornou
a ferramenta mais utilizada para a estimação de estados em sistemas
elétricos de potência.
Alternativamente à formulação pelo critério dos Mínimos Qua-
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drados Ponderados (MQP), foi também proposta a utilização de estima-
dores não-quadráticos, que tem por objetivo reduzir o peso relativo das
medidas com resíduos muito elevados [12] incorporando ao estimador
a capacidade de maior rejeição de medidas com erros grosseiros. Con-
tudo, entre as formulações alternativas, a baseada em Mínimos Valores
Absolutos Ponderados (MVAP) foi predominantemente a mais aceita
[13], [14]. As principais vantagens que levaram a utilização de estima-
dores MVAP são: a) solucionar o problema de estimação por meio do
emprego de técnicas de programação linear e, mais recentemente, mé-
todos numéricos de otimização baseados em pontos interiores; e b) a
propriedade interpoladora altamente seletiva, que teoricamente rejeita-
ria automaticamente as medidas espúrias, tornando assim dispensável
as etapas de pós-processamento para a detecção e identiﬁcação de erros
grosseiros.
O artigo proposto por [15] apresenta um método de análise de
medidas e indicações de status de dispositivos chaveáveis de uma de-
terminada subestação antes do envio para os centros de controle. A
técnica proposta consiste na solução de um problema linear que for-
nece a melhor estimativa de ﬂuxo de potência em cada ramo do modelo
e rejeita medidas e indicações de dispositivos chaveáveis que contenham
erros grosseiros. A cada medida de ﬂuxo de potência, é atribuída uma
variável de erro, e caso essa variável erro seja diferente de zero, então é
executada a análise do percentual do valor do erro em relação ao valor
da medida. Se este percentual é pequeno, a medida é considerada na
base de dados como uma medida grosseira. Caso contrário, se o percen-
tual do valor erro é signiﬁcativo em relação ao valor medido, a medida é
considerada como dado incoerente e é retirada da base de dados. Antes
do envio aos centros de controle, é realizada ainda uma pré-ﬁltragem
e concentração de dados. Deste modo o tempo de processamento e os
requisitos de armazenamento podem ser aplicados em computadores
comuns, geralmente presentes em subestações.
Uma abordagem relativa ao processamento de erros na topologia
da rede foi inicialmente estudada por [16]. Neste estudo, é proposto um
método estatístico que considera testes de hipóteses para a identiﬁcação
de erros no modelo barra-ramo. Estudos posteriores [17] e [18] apresen-
tam propostas relativas à determinação de condições de detectabilidade
e identiﬁcabilidade de erros de topologia. Segundo [17] a detecção de
erros de topologia em ramos críticos não é possível mediante análise
dos resíduos de medição.
Em [3], apresenta-se a técnica para modelar os ramos de uma
subestação que contemplam dispositivos chaveáveis (chaves secciona-
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doras e disjuntores), conhecidos como ramos de impedância nula. Na
modelagem tradicional, ou barra ramo, cada subestação, representa
através de uma única barra, um arranjo de ramos chaveáveis. Em tal
formulação os ramos chaveáveis fechados são representados por meio da
inclusão de uma impedância suﬁcientemente pequena, enquanto que os
ramos abertos são representados por impedâncias com valores suﬁcien-
temente altos. Isto inviabiliza a aquisição direta de informações através
dos ramos de impedância nula, devido a diﬁculdades computacionais da
representação direta destas impedâncias no modelo da rede. A técnica
proposta por [3], elimina tais diﬁculdades através de duas modiﬁca-
ções, sem qualquer aproximação, nas equações padrões de estimação
de estado. A primeira modiﬁcação consiste em considerar os ﬂuxos de
potência ativa e reativa nos ramos chaveáveis como variáveis de estado,
garantindo desta forma que as impedâncias destes ramos não apareçam
na formulação do problema. A segunda modiﬁcação consiste em consi-
derar como restrições de igualdade as equações relativas aos status das
chaves e disjuntores.
A análise do impacto da representação exata de ramos chaveá-
veis em estudos de observabilidade numérica e identiﬁcação de dados
incorretos em sistemas elétricos de potência é apresentada em [19]. Tal
análise buscava solucionar problemas envolvendo sistemas de potência
com um grande número de ramos chaveáveis, o que poderia resultar
no aparecimento de ilhas elétricas, diﬁcultando a convergência para a
solução. Para cada ilha elétrica observada, o algoritmo atribui um ân-
gulo de referência diferente, considerando todas as medidas como valor
zero, e sinaliza os ramos não observáveis como ramos cujos ﬂuxos são
diferentes de zero, o que é consequência do fato de que esses ramos
conectam barras de fronteira de ilhas vizinhas.
O trabalho apresentado em [20] busca demonstrar que o pro-
blema de estimação de estados, considerando o status dos dispositivos
chaveáveis (inclusive o status indeﬁnido), pode ser analisado através
de uma composição de modelagens. Em um primeiro momento o esti-
mador de estados é executado considerando a modelagem convencional
barra-ramo, e caso algum dado incoerente seja sinalizado, a parte da
rede que contém o referido dado é modelada no nível de subestação,
com o objetivo de analisar a incoerência. Nesse processo, o restante
do sistema é mantido na representação original. Já em um segundo
momento, no qual se considera a modelagem no nível de subestação,
ocorre o processamento de dados lógicos (status dos dispositivos chaveá-
veis) através do processador de topologia e na modelagem barra-ramo
são processados os dados analógicos (ﬂuxos de potência, injeções de
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potência e magnitudes das tensões) através do estimador de estados
convencional.
Em [21] propõe um algoritmo de chaveamento corretivo, com o
objetivo de identiﬁcar possibilidades de chaveamento de dispositivos
(chaves e disjuntores) de subestações, que eliminam ou reduzem siste-
mas sobrecarregados. A técnica do algoritmo tem sido utilizada com
sucesso pela Paciﬁc Gas and Electric Company, da Califórnia, desde
1994 e consiste em dois passos. No primeiro passo, buscam-se através
do modelo linear do ﬂuxo de potência as melhores possibilidades de
chaveamento para alívio de carga, através de uma lista de prioridades
especiﬁcada pelo usuário. Posteriormente, os chaveamentos escolhidos
pelo modelo linear são veriﬁcados pelo modelo não-linear e a tomada de
decisão do melhor cenário de chaveamento é realizada, proporcionando
ao sistema elétrico em análise, um carregamento adequado.
A Estimação de Estados Generalizada (EEG) foi introduzida em
[22], com intuito de melhorar o processo de obtenção de informações
dos sistemas elétricos de potência. Este estudo teve como principal
contribuição a inclusão da topologia de rede e dos parâmetros das li-
nhas de transmissão nos processos de estimação de estados e análise de
dados contaminados por erros. Na formulação apresentada, os ﬂuxos
de potência através das impedâncias série e em derivação de elementos
suspeitos de conterem erros em parâmetros são considerados variáveis
de estado, juntamente com as tensões nodais complexas e os ﬂuxos de
potência em ramos chaveáveis. Desta forma, deixa-se de representar
seus parâmetros (impedâncias série e shunt) no processo de estimação,
evitando possíveis problemas numéricos na busca da solução do pro-
blema. Quanto à topologia de rede, a análise consiste em delimitar re-
giões, na rede elétrica considerada, denominadas "zonas de anomalia",
nas quais são marcadas as medidas e os status de dispositivos chaveá-
veis errôneos. Após delimitar as referidas regiões, as áreas suspeitas
de conter informações incoerentes são modeladas no nível de subesta-
ção, sendo assim possível analisar melhor as informações referentes aos
dispositivos chaveáveis.
O artigo apresentado em [23] propõe uma formulação alterna-
tiva à EEG, na qual os status de chaves e disjuntores, bem como inje-
ções nulas em nós das subestações, são ambos tratados sob a forma de
restrições de igualdade ao problema de estimação de estados. As pri-
meiras são chamadas restrições operacionais, enquanto que as injeções
nulas compõem o conjunto das restrições estruturais. Esta aborda-
gem tem sido referida como Estimação de Estados no nível de seção de
barra (EENSB). A EENSB também estende a metodologia tradicional
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de processamento de erros com base na análise dos multiplicadores de
Lagrange associados às restrições do problema. Assim, os multiplica-
dores de Lagrange normalizados associados às restrições operacionais
são utilizados para a detecção e identiﬁcação de erros de topologia.
Uma abordagem mais recente do tema é apresentada em [24], no qual
a análise de topologia de todo o sistema é realizada em uma etapa de
pré-processamento. Neste estudo, é utilizado o modelo linear da rede e
uma técnica de programação inteira-mista.
Um algoritmo para identiﬁcação de erros de topologia, baseado
em multiplicadores de Lagrange normalizados e no teorema de Bayes
é proposto em [25]. O algoritmo referido é capaz de processar redes
modeladas no nível de subestação, através da representação explícita
de ramos de impedância nula. A metodologia consiste de testes de hi-
póteses, tal que um conjunto de dispositivos chaveáveis é examinado
pela magnitude dos multiplicadores de Lagrange normalizados e divi-
dido em dois subconjuntos. O primeiro subconjunto agrega as situações
suspeitas e o segundo é composto por situações consideradas verdadei-
ras. Adicionalmente, uma abordagem alternativa é proposta em [26]
aplica o processamento de erros de topologia via multiplicadores de
Lagrange normalizados em dois estágios. No primeiro estágio, os pro-
cedimentos convencionais relacionados à modelagem barra-ramo são
realizados. Caso um erro seja detectado, a área que contém este erro
passa para o segundo estágio, de maneira que seja detalhada mediante
modelagem no nível de subestação. Durante o segundo estágio, a EEG
é formulada como um problema de otimização no qual os status dos
dispositivos chaveáveis são incluídos como restrições operacionais.
Em [27] é introduzido o conceito de estimação da topologia, que
faz uso da EEG, das estratégias de determinação de uma zona de ano-
malia e da modelagem desta no nível de seção de barra. Propõe-se
então um estimador de topologia tal que a solução é obtida mediante a
união de um estimador MQP com técnicas combinatórias para a deter-
minação do posicionamento das chaves e disjuntores. Os resultados do
estimador proposto visava subsidiar aplicações de mercados de energia,
assim como fornecer dados de topologia conﬁáveis para estimadores de
estados convencionais. No entanto, na metodologia proposta os sta-
tus dos disjuntores não são estimados diretamente, como é feito nesta
dissertação.
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1.2.3 Coestimação Linear de Estados e Topologia
Em 2010, [28] apresenta uma abordagem inédita a respeito da
estimação conjunta de estados e topologia em sistemas elétricos de po-
tência. Denominada Coestimação de Estados e Topologia (CET), o
método consiste na proposição de uma função multi-objetivo em que o
termo correspondente aos resíduos das medidas analógicas é processado
pelo método dos Mínimos Quadrados Ponderados (MQP) e o termo
correspondente às restrições operacionais é tratado pelo critério dos
Mínimos Valores Absolutos Ponderados (MVAP). Desta maneira esta
formulação aproveita a propriedade de rejeição de erros dos estimadores
MVAP para a detecção e identiﬁcação de erros de topologia, conforme
proposta apresentada em [29]. Sua principal vantagem consiste no fato
de que a topologia é estimada diretamente, através do problema de oti-
mização que é solucionado por meio do Método Primal Dual de Pontos
Interiores (MPDPI), obtendo-se a melhor conﬁguração que representa
o sistema, com base nas medidas disponíveis. O método proposto foi
desenvolvido e testado para o modelo linear da rede elétrica. Os resul-
tados preliminares obtidos com o método da Coestimação de Estados
e Topologia apresentados em [30] e [31] apontam que o método é pro-
missor quanto à estimação conjunta de estados e topologia.
Esta dissertação se propõe a estender o Método de Coestimação
de Estados e Topologia visando sua utilização com base em um modelo
não-linear para a rede elétrica, ou seja, considerando o modelo completo
do sistema de potência.
1.3 Objetivo e Contribuição da Dissertação
O objetivo desta dissertação de mestrado é estender os resultados
obtidos em estudos anteriores [30] e [31], os quais utilizam um modelo
linear para a rede elétrica. Ou seja, propõe-se desenvolver um método
de coestimação de estados e topologia considerando o modelo não-linear
para a rede.
Para tanto, as etapas do desenvolvimento do trabalho são:
 Revisão bibliográﬁca, onde é abordado o levantamento do estado
da arte das metodologias de estimação de estado convencionais
existentes, bem como a investigação da técnica proposta em [30]
e [31] para solução conjunta da estimação de estados e topologia
do sistema;
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 Formulação do problema, levando em conta o modelo completo
para a rede elétrica e a representação explícita de ramos com
dispositivos chaveáveis;
 Implementação computacional, simulação e análise dos resulta-
dos, onde são realizados testes e validação de resultados obtidos
pelo coestimador de estados e topologia em relação aos valores
obtidos do ﬂuxo de potência estendido para o nível de seção de
barra, proposto em [4];
O coestimador de estados e topologia foi originalmente desen-
volvido e implementado para o modelo linear de medição. Ficou com-
provado que ele é capaz de fornecer a topologia que melhor representa
a rede elétrica, de acordo com as medidas analógicas disponíveis no
sistema. Contudo, como é bem conhecido, o modelo linear de medição
apresenta algumas deﬁciências, por não possuir a capacidade de repre-
sentar a parte reativa do sistema elétrico. Com isso, elementos como
reatores, capacitores e dispositivos shunts não podem ser representa-
dos. Assim, a principal contribuição desta dissertação é a representação
completa do sistema elétrico de potência permitindo desta maneira a
coestimação de todos estados da rede elétrica (tensões complexas em
todas as barras do sistema e ﬂuxos de potência ativa e reativa em todos
os ramos chaveáveis - disjuntores e chaves seccionadoras).
1.4 Organização da Dissertação
A dissertação está estruturada em seis capítulos, dos quais este
é dedicado à apresentação do conteúdo introdutório relevante ao enten-
dimento do tema abordado.
O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica relativa à esti-
mação não-linear de estados em sistemas de potência. Neste capítulo
apresentam-se a formulação matemática, o problema da estimação de
estados e os métodos mais usuais de solução empregados pelos algorit-
mos nos Centros de Operação e Controle.
No Capítulo 3 apresenta-se uma abordagem alternativa à esti-
mação de estados convencional. A referida abordagem é denominada
Estimação de Estados Generalizada, pois é capaz de levar em conta
a modelagem da topologia da rede mediante restrições operacionais
e estruturais. Sua formulação e solução pelo método de Hachtel são
apresentadas.
No Capítulo 4 aborda-se em profundidade o objetivo proposto
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nesta dissertação, que é a Coestimação Não-Linear de Estados e To-
pologia (CNET). Todo o desenvolvimento, desde sua formulação ma-
temática até a aplicação a um sistema-teste de pequena dimensão, são
descritos ao longo desse Capítulo.
O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos da aplicação da
ferramenta proposta a três sistemas-teste, para validação do método
CNET proposto.
Por ﬁm, no Capítulo 6 são sintetizados os comentários e conclu-




2 ESTIMAÇÃO NÃO LINEAR DE ESTADOS EM
SISTEMAS DE POTÊNCIA
2.1 Introdução
Os centros de controle em tempo real são responsáveis por su-
pervisionar e operar o sistema elétrico de potência com a ﬁnalidade
de garantir o atendimento da demanda de energia elétrica. Dentre os
diversos aplicativos necessários para cumprir este objetivo, as ferramen-
tas de análise do sistema elétrico tornam-se fundamentais para garantir
a segurança da operação, sobretudo em situações operativas adversas.
Por sua vez, as ferramentas de análise necessitam que as medi-
ções das grandezas elétricas realizadas em todo sistema sejam tratadas
de maneira a representar com ﬁdelidade os estados da rede elétrica.
Esta responsabilidade é função da estimação de estados. O propósito
do presente capítulo é abordar as bases conceituais do processo de es-
timação de estados em sistemas de potência.
A Seção 2.2 trata de descrever o problema da estimação de es-
tados, dentro do contexto de um centro de operação, apresentando a
formulação do modelo de medição não-linear e os métodos clássicos de
modelagem da função-objetivo. A Seção 2.3 aborda a formulação mate-
mática para a solução do problema de estimação de estados, mediante
o uso de métodos convencionais. Na Seção 2.4 as conclusões sobre o
capítulo são sumarizadas.
2.2 O Problema da Estimação de Estados
A Estimação de Estados em Sistemas de Potência (EESP) é feita
por um conjunto de programas computacionais, aplicados à monitora-
ção da rede elétrica, que permitem o processamento de diversos tipos
de medidas, considerando a existência de ruídos inerentes às mesmas.
Convencionalmente, o processo da estimação de estados consiste no
cálculo de estimativas para os estados a partir do conhecimento da es-
trutura, dos dados do sistema e das medidas tomadas sobre o mesmo.
Para isso, o modelo da rede em tempo real é convencionalmente de-
composto em duas etapas: o processamento dos dados analógicos; e o
processamento dos dados lógicos (posição aberto/fechado de chaves e
disjuntores) [32].
A principal função da EESP é fornecer uma base de dados em
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tempo real, conﬁável, a partir de medidas redundantes e corrompidas
por ruídos de várias espécies. O estimador processa essas medidas de
forma a estimar valores para os estados, que em sistemas de potência
são basicamente, as magnitudes e ângulos das tensões. Ocasionalmente,
como ocorre na ferramenta de estimação em estudo nesta dissertação,
outras variáveis podem ser adicionadas como estados do sistema. Como
exemplo disso tem-se os ﬂuxos de potência ativa e reativa nos ramos
chaveáveis de subestações. A partir dos estados é possível determinar
outras variáveis de interesse, necessárias à análise e monitoração da
segurança do sistema.
A análise dos resultados da EESP permite detectar a presença
de erros grosseiros, identiﬁcar sua localização e determinar quantidades
não monitoradas, desde que haja redundância das quantidades medidas.
De acordo com [33], as aplicações de maior relevância a partir dos
resultados fornecidos pelo estimador de estados são:
 Monitoração da segurança: tem por objetivo analisar o estado
corrente de operação do sistema e veriﬁcar se opera em estado
normal, de emergência ou restaurativo;
 Análise de segurança: avalia os efeitos de eventuais contingências
no sistema;
 Previsão de carga: estima a demanda futura das barras do sis-
tema.
Associados à EESP estão os seguintes subproblemas: Análise de
observabilidade, que veriﬁca se o número e a localização das medidas
permitem a determinação do estado do sistema; Detecção e identiﬁ-
cação de erros grosseiros, que veriﬁca a existência de erros de grande
magnitude e determinam quais são as medidas portadoras destes erros;
Recuperação de medidas portadoras de erros grosseiros, que consiste no
tratamento de medidas espúrias.
Dois outros problemas ligados à modelagem em tempo real de
sistemas de potência são de particular interesse a EESP:
 Pré-ﬁltragem: consiste num pré-processamento em que as medi-
das são submetidas a uma seleção, tal que aquelas mais clara-
mente portadoras de erros grosseiros são descartadas;
 Conﬁguração da rede elétrica: é responsável pelo processamento
dos dados lógicos (posição/status de chaves e disjuntores), de
modo que seu objetivo é determinar o modelo da topologia atual
da rede.
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Figura 2.1  Aplicativos básicos da operação em tempo real
Analiticamente o problema da estimação de estados é formulado
baseado na minimização da soma ponderada do quadrado dos resíduos.
Os estimadores que utilizam esta formulação são conhecidos como esti-
madores do tipo Mínimos Quadrados Ponderados (MQP), descrito na
Seção 2.2.3. A literatura descreve uma abordagem também utilizada
[34] baseada na minimização da soma dos valores absolutos dos resí-
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duos. Estimadores que se valem desta segunda técnica são do tipo Mí-
nimos Valores Absolutos Ponderados (MVAP), descrito na Seção 2.2.4.
2.2.1 Modelo de Medição Não Linear
Para um sistema de potência constituído por N barras, no qual
consideram-se m quantidades medidas e a topologia e parâmetros da
rede elétrica conhecidos, tem-se o seguinte modelo de medição não-
linear:
z = h(x) + ε (2.1)
onde, z é o vetor (m × 1) das quantidades medidas1, x é um vetor de
dimensão (n×1), sendo n = 2N−1, que contém os estados verdadeiros,
h(·) é um vetor (m×1) formado por funções não-lineares que relacionam
os estados aos valores medidos, resultantes da aplicação das Leis de
Kirchhoﬀ e Ohm. O vetor ε de dimensão (m × 1) modela os erros
aleatórios de medição. Os estados x convencionalmente são dados pelas
tensões e ângulos nas barras, sendo que o ângulo da barra de referência
é conhecido.
Os valores reais das variáveis de estado do sistema, e consequen-
temente as quantidade medidas, são desconhecidos. Para poder estimar
tais valores, deve-se fazer algumas suposições sobre o modelo de medi-
ção e utilizar a relação entre as quantidades medidas e os estados.
Sabe-se que os erros de medição são aleatórios. Desta forma,
supõe-se que apresentam distribuição normal com média zero e ma-
triz de covariância R. Supõe-se também que os erros de medição são
independentes entre si, ou seja, são não-correlacionados, e portanto a
matriz R é diagonal, isto é, Rij = 0 para i 6= j e Rii = σ2i , onde σ2i é a
variância da i-ésima medida.
Com essas suposições o modelo de medição da Equação (2.1) é
re-escrito como:
z = h(x) + ε
E(ε) = 0 E(εεT ) = R
(2.2)
Um aspecto adicional, porém não menos importante, refere-se ao
número e à localização das medidas na rede elétrica. Deﬁne-se então
1Magnitude de tensão nas barras, injeções de potência ativa e reativa, ﬂuxos de
potência ativa e reativa em ramos convencionais e chaveáveis, correntes na linha de
transmissão, além de eventuais pseudomedidas provenientes de outras fontes, como
resultados de estimações anteriores ou estudos de previsão de carga.
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2N − 1 (2.3)
Observa-se da Equação (2.3) que uma condição necessária (mas
não suﬁciente) para estimar o estado do sistema é que: m > n, ou
ρr > 1.0. Além de uma boa redundância (ρr > 1.5), exige-se que as
medidas sejam distribuidas adequadamente pela rede elétrica, pois isto
favorece tanto a estimação como a deteccção e a identiﬁcação de erros
grosseiros.
2.2.2 Resíduos de Estimação
Os métodos de solução da estimação de estados visam basica-
mente minimizar a soma dos resíduos de estimação ponderados pelo
inverso das variâncias, sendo este método dos mínimos quadrados pon-
derados (MQP) o mais amplamente utilizado. Assim, deﬁne-se o resí-
duo de estimação r, por:
r = z − h(xˆ) (2.4)
onde r é um vetor de dimensão (m × 1) e xˆ é o vetor de estados de
dimensão (n× 1).
2.2.3 Mínimos Quadrados Ponderados - MQP
O método dos Mínimos Quadrados Ponderados (MQP), é uma
técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste
para um conjunto de dados mediante a minimização da soma dos qua-
drados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (ou
seja, os resíduos).
Esta técnica, que é largamente utilizada nas mais diversas áreas
do conhecimento2, foi inicialmente aplicada à estimação de estados em
sistemas de potência em [8]. É formulada matematicamente como um
problema de otimização, fazendo uso de uma função custo quadrática.
Também podem ser utilizadas informações adicionais ao problema,
como aquelas relativas às barras que possuem injeção de potência nula,
sob a forma de restrições de igualdade.
2Engenharias, econômias, administração, etc.
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Portanto, o problema a ser resolvido, consiste na minimização









sendo ri deﬁnido como o resíduo da i-ésima medida. Nota-se pela Equa-
ção (2.5), que o objetivo é calcular o vetor xˆ que minimiza a soma dos





A utilização da matriz de ponderação R implica que as medi-
ções com menor variância, ou seja, com maior grau de conﬁabilidade,
recebem maior peso do que aquelas que apresentam maior incerteza, e













Figura 2.2  Regressão Linear - Método MQP
A Figura 2.2 ilustra a aplicação do método MQP ao problema de
regressão linear. Dispõe-se dos pontos (x1, z1), (x2, z2), (x3, z3), (x4, z4),
pelos quais se deve traçar uma reta. Devido à impossibilidade da reta
passar simultaneamente por esses quatro pontos, formula-se um pro-
blema no qual a soma ponderada das diferenças entre os valores zi
medidos e os correspondentes pontos por onde a reta irá passar, deno-
minadas resíduos e denotadas por r1, r2, r3, r4, seja minimizada [35].
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2.2.4 Mínimos Valores Absolutos Ponderados - MVAP
O método dos Mínimos Valores Absolutos Ponderados (MVAP)
surge como uma abordagem alternativa para a solução do problema de
EESP. Este método consiste na formulação do problema considerando
a norma l13 [14], ou seja, a minimização da soma dos valores absolutos
dos resíduos de estimação.
A solução de problemas MVAP envolvendo técnicas usuais de
programação linear é apresentada em [13]. Os estimadores MVAP apre-
sentam boas características de rejeição de erros grosseiros [37], o que
os torna uma alternativa viável à formulação dos MQP na solução de
EESP. Após uma pequena mudança de variáveis, este problema pode
ser transformado em um problema de programação linear com restri-
ções conforme [38],[39] e [40]. A principal diﬁculdade do método MVAP
deve-se à sua sensibilidade aos chamados pontos de alavancamento,
conforme discutido na referência [41].
O problema de otimização MVAP restrito pode ser expresso
como [38]:
Min wT |r|
sujeito a r = z − h(xˆ)
(2.7)
onde w é um vetor de dimensão (m×1) dos pesos associados ao valores
medidos.
Com intuito de evitar problemas advindos da descontinuidade
das derivadas dos módulos ri, utiliza-se um artifício matemático base-
ado na deﬁnição da função módulo [42]:
|r| =
{
r, r > 0
−r, r < 0 (2.8)
Este artifício consiste na introdução de duas variáveis não negati-
vas, η e ρ, correspondentes às magnitudes das partes positiva e negativa
de r, respectivamente. Portanto:
r = η − ρ
η, ρ > 0 (2.9)
Na solução do problema para dado ri, pode-se provar que uma
das variáveis auxiliares, ηi ou ρi, será sempre igual a zero conforme
3A norma unitária, ou norma l1, é deﬁnida para um dado vetor x da seguinte
forma [36]: ||x||1 ,
∑n
i=1 |xi|
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discutido em [43] e [44]. Para preservar a não-negatividade de η e ρ o
problema de otimização toma a seguinte forma [45]:
Min eTR−1w
sujeito a −w −r +η = 0
−w +r +ρ = 0
r −z +h(xˆ) = 0
η, ρ > 0
(2.10)
onde e = [1, ..., 1]T , R = diag(σ−11 , · · · , σ−1m ), −w ≤ r ≤ w, conforme
apresentado detalhadamente em [34].
Vislumbrando a utilização do Método Primal-Dual de Pontos In-
teriores (MPDPI) e incorporando a função barreira logarítmica devido
às restrições de desigualdade presentes em (2.10), a função Lagrangeana
do problema é dada por:
L = eTR−1w − µ∑mi (ln ηi + ln ρi )
−λT (−w − r + η)− piT (−w + r + ρ)− γT (r − z + h(xˆ))
(2.11)
A última equação de restrição de igualdade em (2.10) deﬁne a
variável residual r; η e ρ são variáveis de folga não negativas adicionadas
às restrições que surgem no re-arranjo do termo |z − h(xˆ)|, conforme
exposto em [43]. Aplicando-se as condições de otimalidade de Karush-
Kuhn-Tucker (KKT) ao problema (2.10), tem-se [34]:
Dη · ∇ηL = µe+Dηλ = 0
Dρ · ∇ρL = µe+Dρpi = 0
∇λL = w + r − η = 0
∇piL = w − r − ρ = 0
∇γL = −r + z − h(xˆ) = 0
∇wL = e+ λ+ pi = 0
∇rL = λ− pi − γ = 0
∇xL = HT γ = 0
(2.12)
ondeH é a matriz Jacobiana de h(xˆ) e as matrizesDη eDρ são deﬁnidas
como:
Dη , diag( η )
Dρ , diag( ρ )
(2.13)
Para simpliﬁcar o sistema de equações não-lineares (2.12), usa-se
r = z−h(xˆ) e soluciona-se para η , ρ e γ a ﬁm de obter η = w+z−h(xˆ),
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ρ = w−z+h(xˆ) e γ = λ−pi. Substituindo em (2.12), o sistema reduzido
para as variáveis w ,x ,λ e pi é expresso por:
µe+ diag(wi + zi − hi(xˆ))λ = 0
µe+ diag(wi − zi + hi(xˆ))pi = 0
e+ λ+ pi = 0
HT (λ− pi) = 0
(2.14)
Finalmente, o conjunto de equações não-lineares (2.14) é resol-
vido aplicando-se o método de Newton.
2.3 Métodos de Solução da Estimação de Estados
Existem diferentes métodos para a solução da estimação de es-
tados em sistemas elétricos de potência. As principais diferenças entre
eles, residem nos seguintes aspectos: a modelagem do problema de esti-
mação, MQP ou MVAP, a forma que os dados são processados (batch
e sequenciais)4 e o algoritmo utilizado para resolver o problema que é
o foco de estudo desta Seção.
2.3.1 Método da Equação Normal de Gauss
A estimação de estados, considerando o problema de otimização
não-restrito, pode ser formulada como um problema de MQP expresso
da seguinte forma:
Min J(xˆ) = [z − h(xˆ)]R−1[z − h(xˆ)] (2.15)














ou na forma matricial
−2HTR−1r = 0 (2.17)
sendo a matriz Jacobiana H, de dimensão (m× n), onde n é o número
4Batch, as medidas disponíveis são processadas simultaneamente, e nos sequên-
ciais as medidas são processadas uma por vez.
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de estados, dada por H = ∂hxˆ∂x .
Existem diversos métodos numéricos que podem ser aplicados
para solucionar um problema deste tipo porém, a natureza quadrática
da função objetivo e ausência de restrições tornam este problema de
otimização apropriado para a solução pelo método de Gauss-Newton.
Deste modo, a solução Equação (2.15) utilizando o método de Newton
e a aproximação de Gauss para a matriz Hessiana do problema de
otimização não-linear é apresentada a seguir.
Neste caso, a função J(x) da Equação (2.15) é expandida em
série de Taylor, em torno do ponto xˆk e ao longo da direção ∆x, até o























são respectivamente, o vetor de primei-
ras derivadas (gradiente) e a matriz de segundas derivadas (Hessiana)
de J(x) com relação a x, calculados no ponto que representa a estima-
tiva corrente xˆk.
Assim, o mínimo da função J(xˆk+∆x) é obtido diferenciando-se
























































Realizando o mesmo procedimento para o cálculo da matriz de


















Considerando-se que as variações de H(x) são desprezíveis pró-










≈ −2HT (xˆk)R−1H(xˆk) (2.25)
de modo que é possível re-escrever a Equação (2.20) como
HT (xˆk)R−1H(xˆk)∆x = HT (xˆk)R−1r (2.26)
Deﬁne-se a matrizGanho ou de Informação comoG = HTR−1H.
Substituindo na Equação (2.26) obtém-se o sistema linear resultante,
dado pela seguinte expressão:
G(xˆk)∆x = HT (xˆk)R−1r . (2.27)
Atualiza-se o vetor de estados, a cada passo, conforme
xˆk+1 = xˆk + ∆x (2.28)
O processo iterativo continua até que uma pequena tolerância
pré-deﬁnida do passo ∆x seja alcançada. Esta variante para a solução
do problema de EESP pela abordagem de Gauss-Newton é chamada de
método da Equação Normal e de acordo com [47] é utilizada na maioria
das implementações práticas de estimadores de estado.
Computacionalmente, o método da Equação Normal, apresenta
uma tendência a mau condicionamento numérico quando da resolução
do sistema linear da Equação (2.27). Esta constatação é veriﬁcada
analisando-se o número de condicionamento da matriz Ganho, que de
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acordo com [33] é deﬁnido como:
Cond(HTH) = (Cond(H))2 (2.29)
o que implica em que, se H não for bem condicionada, G será mal con-
dicionada. A deﬁnição do número de condicionamento Cond(·) é dada
pela razão entre o maior valor singular e o menor valor singular de uma
matriz [36]. Um sistema linear que apresenta valores altos do número
de condicionamento é muito susceptível a erros de aproximação e ar-
redondamento, como aqueles decorrentes do armazenamento da matriz
de Ganho.
2.3.2 Método da Matriz Aumentada
O Método da Matriz Aumentada ou Tableau Esparso, surge
como alternativa para melhorar a estabilidade numérica do processo
de solução do problema de estimação de estados. Proposto inicial-
mente por [48], possui como vantagens a formulação e implementação
simples, além de apresentar uma robustez numérica superior ao método
da Equação Normal. Sua formulação parte da resolução do problema
de otimização com restrições apresentado a seguir:
Min J(r) = 12r
TR−1r
sujeito a r = z − h(xˆ)
(2.30)
A solução deste problema passa pela formação da função Lagran-
geana, que é expressa por:
L(r, xˆ, λ) = 1
2
rTR−1r + λT (z − h(xˆ)− r) (2.31)
onde λ é um vetor de dimensão (m×1) dos multiplicadores de Lagrange
associados aos resíduos de estimação. Aplicando-se as condições de




−1r − λ = 0
∂L(r,xˆ,λ)
∂xˆ = −HT (xˆ)λ = 0
∂L(r,xˆ,λ)
∂λ = z − h(xˆ)− r = 0
(2.32)
Para solucionar o sistema de equações não-lineares (2.32) aplica-
se o método de Newton. Considerando a eliminação da variável r me-
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diante substituição da primeira equação de (2.32) na terceira equação,














A atualização dos estados é feita da mesma forma que a apre-
sentada no método da Equação Normal.
2.3.3 Método Sequencial Ortogonal
Embora as equações normais produzam uma implementação sim-
ples e direta do método de estimação de mínimos quadrados, estas po-
dem levar à instabilidade numérica no caso de problemas de estimação
mal-condicionados [49]. Para resolver esta deﬁciência, formulações al-
ternativas foram desenvolvidas, baseadas nos métodos de fatorização
QR. Usando transformações ortogonais, a matriz Jacobiana do modelo
de medição pode ser transformada em uma matriz triangular superior, a
partir da qual a solução de mínimos quadrados é obtida por uma simples
substituição inversa. A principal ﬁnalidade de aplicar transformações
ortogonais em matrizes e vetores no problema de mínimos quadrados é
evitar a formação de matrizes do tipo HTH, que são propensas a gerar
os problemas de instabilidade numérica discutidos acima. As rotações
de Givens constituem-se em um método para resolução de problemas
de mínimos quadrados através de transformações ortogonais [50].
As rotações de Givens são utilizadas quando é fundamental anu-
lar elementos especíﬁcos (forma mais seletiva) de uma matriz. Neste
processo, uma determinada matriz é triangularizada através de uma
sequência de transformações ortogonais. A transformação completa










= ( Um Um−1 · · · U3 U2 ) y = QT y
(2.34)
A transformação ortogonal de matrizes tem papel considerável
no cálculo numérico de problemas de mínimos quadrados, pois mantém
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a norma euclidiana de um vetor invariante e resolve o problema com
robustez numérica superior ao método baseado na Equação Normal
de Gauss [51]. A solução via rotação de Givens para o problema de
estimação de estados em sistemas de potência foi inicialmente proposta
por [33] e em estudo posterior por [52].
2.4 Conclusões
As ações de controle efetuadas nos Sistemas Elétricos de Potência
(SEP) têm por objetivo garantir a segurança de operação do sistema,
assim como cumprir as exigências de conﬁabilidade, qualidade e conti-
nuidade no fornecimento de energia elétrica. Este objetivo é fortemente
vinculado às informações disponibilizadas em tempo real nos Centros
de Operação e Controle do Sistema (COS). A composição de uma base
de dados de tempo real conﬁável é a principal ﬁnalidade da Estimação
de Estados (EE). Como é esclarecido neste capítulo, a função especí-
ﬁca dos algoritmos de EE é determinar o valor das tensões complexas
nas barras da rede elétrica por meio de medições efetuadas em todo o
sistema de potência.
Este capítulo revê as principais abordagens para o problema de
EE dentro do contexto dos COS. É dada particular ênfase à formulação
do problema de EE via método dos MQP e MVAP. Mostra-se como este
último pode ser solucionado pelo método Primal-Dual de Pontos Interi-
ores, abordagem a ser adaptada no Capítulo 4 para atender os objetivos
desta dissertação. Além disso, apresenta-se uma descrição detalhada
dos métodos da Equação Normal e Matriz Aumentada. Finalmente, é
apresentada uma visão geral dos métodos sequenciais ortogonais.
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3 ESTIMAÇÃO DE ESTADOS GENERALIZADA
3.1 Introdução
Neste capítulo, o problema da estimação de estados é modiﬁ-
cado para levar em conta a modelagem da topologia da rede, deﬁnida
pela informação sobre o status de chaves e disjuntores das subestações.
Deste modo, dois tipos de restrição são incluídos no problema de míni-
mos quadrados: as restrições operacionais e as restrições estruturais. A
primeira se refere à modelagem dos disjuntores, por meio do conceito de
ramos de impedância nula. A segunda diz respeito às características da
conﬁguração física da rede. Em adição a essas restrições, considera-se a
inclusão de informações fornecidas a priori, tais como o conhecimento
de alguns estados do sistema.
Na Seção 3.2 apresenta-se a modelagem dos ramos com impedân-
cia nula. Na Seção 3.3 aborda-se a Estimação de Estados Generalizada
- EEG, formulada como um problema de otimização restrita. Na Seção
3.4, mostra-se a solução do problema via método do Tableau Esparso.
Descreve-se a inclusão de informações a priori na Seção 3.5. E, por
ﬁm, comentários ﬁnais e conclusões são sumarizados na Seção 3.6.
3.2 Modelagem de Ramos com Impedância Nula
As chaves seccionadoras e disjuntores, diferentemente dos ramos
convencionais da rede elétrica, quando fechados apresentam impedân-
cia nula, e impedância inﬁnita quando abertos. O uso do artifício de
utilizar impedâncias muito pequenas e muito grandes para representar
estas duas condições de status tendem a causar problemas numéricos
ao processamento de dados do sistema, levando a inviabilidade da es-
timação de estados.
Para contornar este problema, uma proposta alternativa é en-
contrada em [3], [19] e [20]. Esta alternativa, consiste em representar
os ramos chaveáveis como ramos de impedância nula no modelo ma-
temático da rede. No entanto, é necessário inserir algumas alterações
na formulação convencional da estimação de estados. Inicialmente, os
ﬂuxos de potência ativa e reativa nos ramos chaveáveis devem ser in-
cluídos como novas variáveis de estado. Deste modo, tomando um ramo
chaveável entre os nós i e j da rede, as medidas dos ﬂuxos de potên-
cia ativa tij e reativa uij deste ramo devem ser incluídas no vetor de
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variáveis de estado. Portanto, além dos ângulos das tensões nas barras
e das magnitudes de tensão, o vetor de estados x passa a ser formado
também pelos ﬂuxos nos ramos chaveáveis.
Adicionalmente, informações do posicionamento das chaves e dis-
juntores devem ser consideradas na estimação de estados, pois sabe-se
que quando um disjuntor estiver fechado, a diferença angular e a queda
de tensão entre seus terminais são nulas. No entanto, se o disjuntor
estiver aberto os ﬂuxos de potência ativa e reativa são nulos. Além
disso, a inclusão dos ﬂuxos nos ramos chaveáveis como novas variáveis
de estado, tem como consequência que as medidas de ﬂuxo de potência
em disjuntores são expressas em função destas novas variáveis, e não
em função de tensões complexas nos nós elétricos do sistema. Assim,
para um disjuntor ligado entre os terminais i e j da rede, os ﬂuxos de
potência ativa e reativa através deste, são dados por:
ztij = tij + εtij
zuij = uij + εuij
(3.1)
onde:
εtij e εuij : representam os erros aleatórios das medidas dos ﬂuxos
de potência ativa e reativa no disjuntor i− j, respectivamente.
As medidas de injeção de potência ativa e reativa que envolvem
os disjuntores podem ser expressas pela soma dos ﬂuxos de potência
nos ramos incidentes à barra onde a injeção é medida. Nos ramos
convencionais os ﬂuxos são calculados de forma usual, como função das
variáveis de estados nodais. Para os ramos que contém disjuntores, por
outro lado, os ﬂuxos são expressos em função das novas variáveis de
estado, tij e uij . Desse modo, se as injeções de potência ativa e reativa
da barra i são medidas, as medidas de injeção de potência ativa zpi e




tik(δi, δk, Vi, Vk) +
∑
l∈Γi









tik: ﬂuxo de potência ativa no ramo i− k;
uik: ﬂuxo de potência reativa no ramo i− k;
til: ﬂuxo de potência ativa no ramo chaveável i− l;
uil: ﬂuxo de potência reativa no ramo chaveável i− l;
A EEG Como Um Problema de Otimização Restrito 55
Ωi: conjunto de ramos convencionais incidentes à barra i;
Γi: conjunto de ramos chaveáveis incidentes à barra i ;
εpi : erros aleatórios das medidas de potência ativa;
εqi : erros aleatórios das medidas de potência reativa.
3.3 A EEG Como Um Problema de Otimização Restrito
De acordo como o proposto por [23], a Estimação de Estados no
nível de seção de barra (EENSB) pode ser tratada como um problema
de otimização restrita. O procedimento se dá pela inclusão no pro-
blema dos MQP da representação dos ramos de impedância nula e do
conhecimento das barras de injeção nula, como restrições de igualdade,
juntamente com as equações das medidas analógicas. A estratégia de
inclusão dessas restrições é descrita a seguir.
3.3.1 Restrições Operacionais
Seguindo o raciocínio apresentado na Seção 3.2, a modelagem
das restrições operacionais no problema de EENSB busca representar
a condição operativa presumida dos ramos chaveáveis, explorando as
características elétricas do sistema. Assim, se um disjuntor conectado
aos nós i e j da rede estiver fechado, sua representação é dada pelas
seguintes restrições:
δi − δj = 0
Vi − Vj = 0 (3.3)
ao passo que, se o disjuntor conectado aos nós i e j da rede estiver
aberto, será representado pelas restrições seguintes:
tij(V, δ) = 0
uij(V, δ) = 0
(3.4)
A formulação genérica das restrições operacionais, pode ser re-
presentada no problema de EESP, como um vetor de funções não-
lineares ho(·), dado por:
ho(xˆ) = 0 (3.5)
onde, ho(xˆ) possui dimensão (no × 1) e no é o número de restrições
operacionais do problema. O vetor xˆ contém tanto as variáveis nodais
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convencionais quanto os ﬂuxos de potência ativa e reativa através dos
disjuntores.
3.3.2 Restrições Estruturais
A conﬁguração física da rede deﬁne outras restrições, que são
denominadas restrições estruturais, onde barras/ou nós de passagem
com injeção de potência ativa e reativa nulas são representadas. Es-
sas barras/seções de barra são encontradas, mais frequentemente, na
modelagem no nível de seção de barras. Na formulação da EENSB,
estas injeções de potência são modeladas como restrições de igualdade
impostas ao problema de estimação. Para uma barra i qualquer, são
dadas por:
Pi(V, δ) = 0
Qi(V, δ) = 0
(3.6)
onde Pi e Qi são, respectivamente, as injeções de potência ativa e rea-
tiva, na barra i.
A deﬁnição de barra de referência angular em ilhas ou barras
isoladas da rede representa também uma restrição estrutural do tipo
δi = 0 (referência nula), que é incluida no problema de estimação da
seguinte forma:
δi = 0 (3.7)
As restrições estruturais são coletivamente representadas, no pro-
blema de EESP, por:
hs(xˆ) = 0 (3.8)
onde hs(xˆ) tem dimensão (ns × 1) e ns é o número de restrições estru-
turais do problema.
As telemedidas analógicas provenientes do sistema de aquisição
de dados são incluídas na formulação do problema de EEG a partir do
modelo de medição apresentado na Seção 2.2.1, onde:
zm = hm(xˆ) + εm (3.9)
De acordo com o descrito na Seção 3.2, o vetor de medidas zm e o
vetor de funções não-lineares hm(xˆ) são estendidos para que as equações
de medidas de ﬂuxo e injeção de potência em ramos chaveáveis possam
ser incluídas.
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3.4 Solução do Problema Pelo Método de Hachtel
Proposto inicialmente por [48], o Método de Hachtel ou Mé-
todo do Tableau Esparso, apresenta estabilidade numérica superior ao
método de Gauss-Newton e tem formulação e implementação relati-
vamente simples. De acordo com esta abordagem, o problema que
minimiza a soma ponderada dos quadrados dos resíduos da estimação
de estados torna-se um problema de otimização restrito se consideradas











rm: vetor nm × 1 de resíduos das medidas;
Rm: matriz nm×nm diagonal de covariância dos erros de medi-
ção;
xˆ: vetor n× 1 de estimativas dos estados;
ho(·): vetor restrições operacionais;
hs(·): vetor restrições estruturais.
A função Lagrangeana do problema (3.10), mediante atribuição
de multiplicadores de Lagrange para as restrições, é dada por:
L = 12rTmR−1m rm − λTm(rm − zm + hm(xˆ))− λTs hs(xˆ)− λTo ho(xˆ) (3.11)
Aplicando as condições de primeira ordem de Karush-Kuhn-
Tucker, necessárias para obtenção da solução ótima, resulta o seguinte
sistema de equações não-lineares (3.12):




m rm − λm = 0
∂L
∂xˆ = −HTm(xˆ)λm −HTs (xˆ)λs −HTo (xˆ)λo = 0
∂L
∂λm
= zm − hm(xˆ)− rm = 0
∂L
∂λs
= −hs(xˆ) = 0
∂L
∂λ0













onde as matrizes Jacobianas acima têm dimensões nm × n, ns × n,
no×n, respectivamente, sendo que nm, ns e no representam as quanti-
dades de medidas, restrições estruturais e restrições operacionais, res-
pectivamente.
Pela primeira equação do sistema não-linear (3.12), tem-se que:
rm = Rmλm (3.14)
Manipulando (3.14), na Equação (3.12) e linearizando-se o pro-
blema em relação a um dado vetor de estados xˆ, obtém-se:






k)λm −HTs (xˆk)λs −HTo (xˆk)λo = 0
(3.15)
A solução do sistema de equações não-lineares (3.15) pode ser ob-
tida pela aplicação do método de Newton. Considerando a eliminação
da variável rm através da substituição da primeira Equação de (3.12)
na terceira Equação, o sistema linear a ser resolvido a cada iteração é



















 ; R =






 ; r(k) =




Pode-se observar que, além de λm, o vetor λ contém os mul-
tiplicadores de Lagrange λs e λo referentes às restrições estruturais e
operacionais respectivamente, onde os valores destes multiplicadores
determinam a sensibilidade da função objetivo com relação às restri-
ções. As estimativas dos estados são atualizadas até a convergência por
:
xˆk+1 = xˆk + ∆xˆ (3.18)
De acordo com [53], o método da matriz aumentada é mais ro-
busto que o método da equação normal, apresentando estabilidade nu-
mérica intermediária entre este e os métodos ortogonais.
3.5 Inclusão de Informações a Priori
As informações previamente disponíveis sobre as tensões com-
plexas em todos os nós elétricos do sistema, e também sobre os ﬂuxos
de potência ativa e reativa nos ramos chaveáveis da rede, caracterizam
as informações a priori na estimação de estados generalizada. Elas
são modeladas como variáveis aleatórias, e através de suas variâncias
pode-se representar a incerteza sobre seus valores [54].
Por exemplo, podem-se considerar valores, para um sistema está-
vel em regime permanente, com intervalos de [−pi2 ; pi2 ] para os ângulos e
intervalos de [0, 90; 1, 10] para os módulos das tensões nas barras. Para
os ramos chaveáveis pode-se deﬁnir os intervalos de ﬂuxo de potência
pelos limites de capacidade de transmissão de cada elemento chaveável
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ou da linha de transmissão a eles conectada.
As variâncias, associadas às estimativas podem ser obtidas con-
siderando que estas variáveis possuem densidade uniforme dentro de
um determinado intervalo [55], cujos limites variam de acordo com a
natureza de cada variável. Desta maneira, a função densidade das in-
formações a priori pode ser expressa por [56]:
y =

0, x < a
1
b−a , a ≤ x ≤ b
0, x > b
(3.19)





A representação genérica para a variância, ou dispersão, é dada
por [56]:
σ2 = E{x2} − [E{x}]2 (3.21)
onde E{x} é o valor esperado, ou expectância de x.
As variâncias das informações a priori podem ser obtidas, pela






Conforme proposto por [57], e aplicado em [58] e [59] as informa-






xˆ: vetor de estados verdadeiros, de dimensão n× 1;
x: vetor de estimativas a priori para os estados, de dimensão
n× 1;
P : matriz de covariância dos estados a priori, de dimensão n×n,
deﬁnida por:
P = E{(xˆ− x)(xˆ− x)T } (3.23)
A função objetivo da EENSB formulada como um problema de
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(xˆ− x)TP−1(xˆ− x) (3.24)
Aplicando-se as condições de KKT à Equação (3.24), obtém-se
na forma matricial (3.25), o seguinte conjunto de equações [54]:

−P−1 HTm(xk) HTs (xk) HTo (xk)
Hm(x
k) Rm 0 0
Hs(x
k) 0 0 0
Ho(x
















A inclusão de informações a priori no problema de estimação de
estados permite que se tenha um melhor condicionamento numérico do
sistema de equações, devido ao fortalecimento da diagonal da matriz
de coeﬁcientes, do método de Tableau Esparso. Tal aﬁrmação pode
ser veriﬁcada pela comparação entre as matrizes de coeﬁcientes obtidas
antes e depois da inclusão das informações a priori. Outra vantagem
é a deﬁnição automática barras de referência em casos onde ocorre
ilhamento, pois existem informações no problema sobre os ângulos de
todas as barras do sistema.
3.6 Conclusões
Este Capítulo apresenta a conceituação básica envolvida nos es-
tudos de estimação de estados, com especial atenção à estimação de
estados no nível de seção de barra (EENSB) e sua formulação como
um problema de otimização restrita, no qual é descrita a técnica de
inclusão das restrições operacionais e estruturais como restrições de
igualdade ao problema de otimização. O capítulo também apresenta a
formulação da EENSB com a inserção de informações a priori, assim
como as vantagens decorrentes do uso destas no processo de solução da
estimação de estados.
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4 COESTIMADOR NÃO LINEAR DE ESTADOS E
TOPOLOGIA
4.1 Introdução
O objetivo do presente capítulo é apresentar o desenvolvimento
matemático do problema da Coestimação Não-Linear de Estados e To-
pologia (CNET). A estimação direta da topologia, por meio da EEG
como um problema multi-objetivo, foi proposta inicialmente em [29].
No trabalho apresentado em [28] esta proposta foi desenvolvida com
vistas para a identiﬁcação e correção de erros de topologia, utilizando
um modelo linear para a rede elétrica. No presente trabalho, a me-
todologia proposta por [29] é estendida para considerar a modelagem
não-linear da rede elétrica e privilegia o processo de coestimação de
estados e topologia propriamente dito.
Apresenta-se na Seção 4.2 a formulação matemática do problema
de CNET. Na Seção 4.3 são apresentados os procedimentos para a
resolução da CNET, utilizando o MPDPI desenvolvido especiﬁcamente
para este problema. A Seção 4.4, descreve o método para estimar a
topologia. Na Seção 4.5, apresenta-se a resolução passo a passo do
método CNET, para um sistema-teste de dimensão reduzida. Por ﬁm,
na Seção 4.6, são mostrados os comentários e as conclusões a respeito
do método proposto.
4.2 Formulação Matemática Não Linear do Problema
O propósito fundamental da CNET é solucionar simultanea-
mente dois problemas bem conhecidos na área de análise de segurança
em sistemas de potência: a estimação dos estados e a determinação
da topologia do sistema. Assim a função objetivo deve combinar dois
problemas de otimização; um para determinar o mínimo desvio das me-
didas estimadas em relação as medidas efetuadas na rede e outro para
determinar o cumprimento das restrições operacionais impostas pelos
elementos chaveáveis da subestação. O resultado da combinação dos
critérios anteriores, é um problema de otimização multi-objetivo, onde:
 A aplicação do critério dos Mínimos Quadrados Ponderados (MQP)
modela os resíduos de estimação e estima os estados do sistema
de potência;
64 Coestimador Não Linear de Estados e Topologia
 O critério dos Mínimos Valores Absolutos Ponderados (MVAP)
trabalha sobre as restrições operacionais e é utilizado para esti-
mação da topologia;
Conforme os aspectos discutidos anteriormente, a função multi-
objetivo J(·), proposta para solucionar conjuntamente os dois subpro-
blemas é dada por:
J(r, xˆ) = Jmqp(r) + Jmvap(xˆ) (4.1)
Levando em consideração os objetivos da presente dissertação
e tendo em vista a necessidade de se agregar o modelo completo do
sistema para avaliar o método proposto, toda a formulação do problema
considera o modelo não-linear para a rede elétrica. Assim, a Equação




rTR−1m r + w
T
o |ho(xˆ)| (4.2)
onde r = z − hm(xˆ) é denominado vetor dos resíduos de estimação;
hm(xˆ) é o vetor das funções não-lineares que representam as medidas
efetuadas pela rede elétrica; Rm é a matriz diagonal de covariância dos
erros de medição; ho é o vetor das funções que representam as restrições
operacionais impostas pelos dispositivos chaveáveis e w é o vetor dos
pesos utilizado para balancear os termos MQP e MVAP.
Para encontrar a solução ótima deste problema multi-objetivo,
a técnica empregada é o Método da Soma Ponderada - MSP [60]. De
acordo com [61], ela consiste basicamente em transformar o problema
multi-objetivo em um problema mono-objetivo através da atribuição
de pesos e/ou prioridades para cada objetivo, de tal maneira que cada
um contribua equitativamente para o critério de otimização global.
Para o caso da CNET, o primeiro termo da Equação (4.2) é
ponderado de maneira usual, ou seja, pelo inverso da covariância dos
erros de medição, Rm−1. O segundo termo, correspondente ao pro-
cessamento da topologia da rede, é ponderado de forma a promover
o balanceamento das contribuições de ambos os termos no critério de
otimização. Para tanto, considera-se que o nível de informação sobre
os status dos disjuntores na região de estudo da subestação é uniforme
e portanto todos os pesos associados a esses dispositivos assumem o
mesmo valor, wo. Com vistas a balancear as contribuições dos com-
ponentes do critério de otimização, o seguinte procedimento de cálculo
para os pesos wo, adotado com sucesso em estudo anterior [28], também
será utilizado nesta dissertação:





sendo kw1 um fator de calibração real positivo e Rm,ii o valor médio
das variâncias das medidas.
O procedimento adotado para modelagem do termo MVAP da
função-objetivo (4.1) segue os mesmos príncipios abordados em [38],
que consiste basicamente na substituição das restrições operacionais
ho(xˆ), por η − ρ, onde η e ρ correspondem as partes positiva e nega-
tiva de ho(xˆ) respectivamente, conforme comentado no Capítulo 2. A
inclusão de funções barreiras logarítmicas no problema de otimização
garante a não-negatividade tanto de η quanto a de ρ.
Por ﬁm, as informações a priori são modeladas diretamente na
função-objetivo do problema de otimização restrita (4.4). Esse proce-
dimento contribui para a melhoria da estabilidade numérica durante a
resolução do problema e na eventual ocorrência de ilhamentos, decor-
rente da modelagem no nível de seção de barra. As informações a priori
relativas às tensões complexas nas barras permitem que a estimação de
estados possa ser executada para sistemas com ilhamentos, sem a ne-
cessidade de implementação de procedimentos adicionais para deﬁnição
de múltiplas barras de referência visando garantir a observabilidade do
sistema. Na ausência de informações melhores, utiliza-se x = 1∠0 para
os estados. Deste modo, o problema de otimização multi-objetivo, pode
ser enunciado como:
Min 12r
TR−1m r + w
T
o (η + ρ) +
1
2 (xˆ− x)TP−1(xˆ− x)− µ
∑no
i (ln ηi + ln ρi )
sujeito a r = z − hm(xˆ)
hs(xˆ) = 0
ho(xˆ) = η − ρ
(4.4)
em que, P é a matriz de covariância de informações a priori.
A partir da modelagem apresentada na Equação (4.4), pode-se
obter a função Lagrangeana, que é apresentada em (4.5):
1Com intuito de encontrar um valor adequado para o fator kw, sucessivas si-
mulações foram realizadas para diferentes valores do mesmo. Veriﬁcou-se que os
valores que fornecem as melhores ponderações estão na faixa de 0 < kw < 0, 02.
Neste trabalho, usa-se o valor kw = 0, 013.
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L = 12rTR−1m r + wT (η + ρ) + 12 (xˆ− x)TP−1(xˆ− x)− µ
∑no
i (ln ηi + ln ρi )
−λTm(r − z + hm(xˆ))− λTs hs(xˆ)− λTo (ho(xˆ)− η + ρ)
(4.5)
onde
λm: Multiplicadores de Lagrange das restrições de medição;
λs: Multiplicadores de Lagrange das restrições estruturais;
λo: Multiplicadores de Lagrange das restrições operacionais.
4.3 Solução Via Método Primal Dual de Pontos Interiores
A solução do problema de otimização (4.4) é obtida através da
aplicação do algoritmo primal-dual de pontos interiores adaptado a este
problema. Aplicando-se as condições de otimalidade de Karush-Kuhn-
Tucker (KKT), baseadas na função Lagrangeana da Equação (4.5), são
geradas as condições de factibilidade primal, obtidas através das deri-
vadas parciais da função Lagrangeana com relação às variáveis duais, e
de factibilidade dual, obtidas mediante as derivadas parciais da função





m r − λm = 0
∂L
∂xˆ = P
−1p−HTm(xˆ)λm −Hs(xˆ)Tλs −Ho(xˆ)Tλo = 0
∂L
∂η = w + λo − µD−1η e = 0 → Dηση − µe
∂L
∂ρ = w − λo − µD−1ρ e = 0 → Dρσρ − µe
(4.6)
onde:
Hm(xˆ): é a matriz Jacobiana das medidas;
Hs(xˆ): é a matriz Jacobiana das restrições estruturais;
Ho(xˆ): é a matriz Jacobiana das restrições operacionais.
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A descrição completa dos componentes relativos a cada uma des-
sas matrizes é apresentada no Apêndice A. O vetor e é um vetor de
dimensão (no × 1), cujos elementos são unitários. As variáveis ση e
σρ e as matrizes Dη e Dρ são deﬁnidas pelas Equações (4.7) e (4.8) a
seguir:
ση , w + λo
σρ , w − λo (4.7)
Dη , diag( η )
Dρ , diag( ρ )
(4.8)




= −r + z − hm(xˆ) = 0
∂L
∂λs
= −hs(xˆ) = 0
∂L
∂λo
= −ho(xˆ) + η − ρ = 0
(4.9)
O sistema de equações não-lineares a ser resolvido, para um valor
genérico de µ e levando-se em conta as Equações (4.6) e (4.9), é dado
por:
HTλ− P−1p = 0
Dηση − µe = 0
Dρσρ − µe = 0
hm(xˆ) +Rmλm − z = 0
hs(xˆ) = 0
ho(xˆ)− η + ρ = 0
(4.10)












A solução das Equações (4.10) é obtida aplicando-se o método
de Newton para o cálculo de uma direção de busca ∆y. Assim, para
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um determinado µ, tem-se:
∇2L |k∆y = −∇L|k (4.12)











n: número de estados;
m: número de medidas;
no: número de restrições operacionais;
ns: número de restrições estruturais.
Deste modo, o conjunto de equações a serem solucionadas a cada
iteração correspondente à Equação (4.12) é apresentado abaixo, na
forma matricial:

−P−1 0 0 HTm(xk) HTs (xk) HTo (xk)
0 Dkση 0 0 0 D
k
η




k) 0 0 Rm 0 0
Hs(x
k) 0 0 0 0 0
Ho(x
















−ho(xk) + ηk − ρk

(4.14)
As submatrizes Dση e Dσρ , são deﬁnidas como:
Dση , diag(ση )
Dσρ , diag(σρ )
(4.15)
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Após o cálculo da direção de Newton, é necessário realizar a
atualização das variáveis através dos passos primal e dual. Para esta
ﬁnalidade, é necessário explorar certas características únicas da formu-
lação proposta, presentes na segunda e terceira equações em (4.10) e
descritas a seguir:
 O parâmetro barreira µ é um número positivo ao longo do pro-
cesso iterativo e como as variáveis primais η e ρ tem a não nega-
tividade garantida pela função barreira logarítmica, as variáveis
duais ση e σρ deverão ser necessariamente não negativas.
Como consequência do que é descrito acima, o cálculo dos pas-
sos de atualização primal e dual, que garante a manutenção da não















|∆σηi | , min∆σρi<0
σρi
|∆σρi | , 1
} (4.16)
onde, das Equações (4.7), tem-se:
∆ση = ∆λo
∆σρ = −∆λo (4.17)
Aplicando procedimentos usuais do método primal-dual de pon-
tos interiores [62], a atualização é dada por:
yk+1 = yk + kα∆y (4.18)
em que α = αp para as variáveis primais e α = αd para as variáveis
duais. Utiliza-se k = 0.9995 para garantir que a solução permaneça
dentro da região viável [62].
Já a atualização do parâmetro barreira logarítmica utiliza uma
estratégia igualmente baseada na segunda e terceira equações em (4.10).
De fato, os produtos ηiσηi e ρiσρi podem ser considerados como con-
dição de folga complementar, uma vez que sua não negatividade é ga-
rantida. Portanto, o parâmetro de barreira pode ser atualizado tendo






em que, β = 10.
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Neste trabalho, o MPDPI, é denominado Algoritmo 1 e pode ser
visualizado a seguir. Este algoritmo constitui o laço interno da CNET,
cujo algoritmo principal é denominado Algoritmo 2 e é apresentado
passo a passo na página 66.
Algoritmo 1 Método PDPI adaptado à solução da CNET
Enquanto k < maxIter






ση , Equações (4.8) e (4.15);
(b) Calcular gradiente: vetor do lado direito em (4.14);
(c) Testar a convergência veriﬁcando o cumprimento das desigual-
dades (4.20). Em caso aﬁrmativo, FIM;
(d) Montar a matriz Hessiana: lado esquerdo da Equação (4.14);
(e) Resolver o sistema linear (4.12) para obtenção de ∆y;
(f) Calcular as variáveis ∆ση e ∆σρ , Equações (4.17);
(g) Calcular os passos de atualização das variáveis primais e duais,
Equações (4.16);
(h) Atualizar as variáveis do problema de acordo com Equação (4.18);
(i) Atualizar as variáveis σkη e σ
k
ρ , Equações (4.7);
(j) Atualizar o parâmetro de barreira µk conforme Equação (4.19);
(k) Incrementar a variável k;
Fim Enquanto
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 Teste de convergência
A realização do teste de convergência é determinada pelo cum-
primento das condições de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) expressas em
(4.10). Para uma tolerância de convergência δc2, a convergência é ob-
tida quando as condições abaixo são simultaneamente atendidas:∥∥P−1pk −HT (xk)λk∥∥
2
6 δc∥∥Dkησkη∥∥∞ 6 δc∥∥Dkρσkρ∥∥∞ 6 δc∥∥zm − hm(xk)−Rmλkm∥∥2 6 δc∥∥hs(xk)∥∥2 6 δc∥∥ho(xk) + ηk − ρk∥∥2 6 δc
(4.20)
4.3.1 Índices de desempenho
A principal função do estimador de estados é determinar as con-
dições operativas do sistema de potência, utilizando medidas corrom-
pidas por ruídos de diversas naturezas. Deste modo, o estimador deve
fornecer a melhor estimativa possível para os estados, com o mínimo
de inﬂuência dos ruídos em seus resultados.
Com o propósito de avaliar a qualidade da estimação de estados
e por consequência o estimador, utiliza-se neste trabalho uma métrica
apresentada em [63] e especialmente adaptada à formulação proposta
nesta dissertação. Esta métrica é deﬁnida como a norma dos erros dos
estados estimados, ou seja, a soma dos valores absolutos dos erros dos
estados estimados.
A aplicação da métrica desenvolvida em [63] consiste nas seguin-
tes etapas:
1. Dados os parâmetros, topologia e condições iniciais do sistema
elétrico, resolver o ﬂuxo de potência extraindo a tensão complexa
nas barras, ﬂuxos de potência ativa e reativa, injeções e outras
variáveis de interesse;
2O valor adotado no presente trabalho é de δc = 1× 10−6.
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2. Gerar dados das medidas inserindo erros, de natureza aleatória,
as quantidades correspondentes obtidas pelo ﬂuxo de potência
convergido no passo 1;
3. Se desejável, introduzir erros na topologia ou nos parâmetros da
rede para alterar o modelo da mesma, a ser utilizado pelo esti-
mador;
4. Aplicar o estimador de estados proposto;
5. Avaliar o desempenho do estimador pela comparação entre a so-
lução do ﬂuxo de potência convergido e as quantidades obtidas
da solução do estimador de estados, através das Equações (4.21)
e (4.22).
Em quase todas aplicações de EESP, os elementos do vetor de es-
tados consistem na tensão complexa das barras. Deste modo, a métrica







∣∣∣~V verdadeiroj − ~V estimadoj ∣∣∣2) 12 (4.21)
Na Equação (4.21), ~V verdadeiroj contém os valores obtidos do
ﬂuxo de potência no nível de subestação convergido e ~V estimadoj con-
tém os valores estimados para os fasores da tensão complexa na j-ésima
barra do sistema elétrico, em (p.u.).
No entanto, devido às características da CNET, o vetor de es-
tados é composto também pelos ﬂuxos de potência ativa e reativa nos
ramos chaveáveis da subestação, em adição à tensão complexa nas bar-
ras. Desta maneira, deﬁne-se pela Equação (4.22) uma nova métrica
de precisão, como segue:
Mtkm = ‖terrokm ‖2 =
(∑
j
∣∣∣tverdadeirokmj − testimadokmj ∣∣∣2) 12
Mukm = ‖uerrokm ‖2 =
(∑
j
∣∣∣uverdadeirokmj − uestimadokmj ∣∣∣2) 12
(4.22)
onde:
tverdadeirokmj : ﬂuxo de potência ativa nos ramos chaveáveis da su-
bestação, obtidos do ﬂuxo convergido;
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testimadokmj : valores estimados para o ﬂuxo de potência ativa nos
ramos chaveáveis;
uverdadeirokmj : ﬂuxo de potência reativa nos ramos chaveáveis da
subestação, obtidos do ﬂuxo convergido;
uestimadokmj : valores estimados para o ﬂuxo de potência reativa nos
ramos chaveáveis.
Desta maneira, a Equação (4.21) captura tanto os efeitos dos
erros na magnitude quanto os erros nos ângulos da tensão complexa
nas barras da rede elétrica, enquanto que a Equação (4.22) captura
separadamente os erros das magnitudes dos ﬂuxos de potência ativa e
reativa nos disjuntores.
Para dar suporte à metodologia acima descrita, utilizam-se a
média e o desvio-padrão dos erros nos estados estimados. Com a ﬁna-
lidade de comprovar a eﬁcácia do método proposto, ao ﬁnal de cada
iteração do Algoritmo 2 é feito o cálculo dessas métricas. Desse modo,
sugere-se que um bom estimador de estado deva retornar baixos valores
nas métricas da ordem de 1 × 10−2 (p.u.). Valores altos sugerem um
estimador de baixa qualidade.
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Algoritmo 2 Coestimação Não-Linear de Estados e Topologia (CNET)
1. Dados:
(a) Vetor de medidas analógicas z e vetor de informações a priori x;
(b) Montar as matrizes Jacobianas Hm, Hs e Ho a partir do plano de medi-
ção e da topologia inicial;
(c) Deﬁnir as matrizes de covariância Rm, P e vetor dos pesos w;
(d) Fornecer valores iniciais para as variáveis de estado, x0, η0, ρ0 e λ0,
e para o parâmetro barreira, µ0;
(e) Deﬁnir topologia presumida = topologia inicial;
(f) Tolerância δc para convergência e número máximo de iterações, maxIter.
2. Montar vetor y0 e calcular variáveis σ0η e σ
0
ρ;
3. Executar o método PDPI, conforme descrito no Algoritmo 1;
4. Buscar valores calculados para as tolerâncias fluxok sendo k a iteração cor-
rente;
5. Calcular os termos da função-objetivo de acordo com a Equação (4.2);
6. Re-examinar a topologia presumida:
(a) Se status estimados para os disjuntores diferentes dos status presumidos:
Corrigir a topologia presumida e ir para o passo 7;
(b) Se status estimados para os disjuntores iguais aos status presumidos,
ou o maxIter é atingido, PARAR, a CNET foi concluída.
7. Atualizar a matriz Ho para ajustar os status presumidos dos disjuntores aos
status estimados ao ﬁm da CNET e retornar ao passo 3;
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4.4 Estimação da Topologia
Ao ﬁm do processo iterativo do Algoritmo 1, dispõe-se de to-
das variáveis de estado, o que possibilita a determinação da topologia
do sistema. O procedimento para determinar os status dos disjuntores
baseia-se na comparação entre o valor das variáveis de estado, associa-
das ao ﬂuxos de potência ativa e reativa nos mesmos e uma tolerância
- εfluxo > 0 - determinada estatisticamente. Esta técnica foi proposta
inicialmente por [23], dentro do contexto de sistemas elétricos de po-
tência e utilizada em estudos exploratórios de coestimação de estados
por [28]. A tolerância εfluxo é expressa por:
εfluxoi = σdisjiN1−α2 (4.23)




percentil da distribuição normal
padrão, α é a probabilidade de falso alarme3 e σ2disji é a variância dos
ﬂuxos de potência através dos disjuntores, obtida a partir da diagonal
da matriz Σ, deﬁnida pela Equação (4.24).
Σ ,
[∇2L |k ]−1no×no (4.24)
em que, no representa o número de restrições operacionais do problema.
Portanto, a matriz Σ é formada pela partição da inversa da matriz
Hessiana associada aos estados correspondentes aos ﬂuxos de potência




o disjuntor é considerado fechado se o valor do estado estimado4, em
módulo, for maior que a tolerância calculada a partir da Equação (4.23);
em caso contrário o disjuntor é considerado aberto. Vale ressaltar que
a comparação entre a tolerância e o estado estimado deve ser satisfeita,
simultaneamente, para os estados correspondentes às potências ativa e
reativa nos ramos chaveáveis.
Os ajustes na topologia presumida são feitos mediante modiﬁ-
cações na estrutura da matriz de observação Ho. Repete-se este pro-
cedimento até que não sejam encontradas diferenças entre os status
presumidos e estimados.
3Adotada como 0,05 neste trabalho.
4Fluxos de potência ativa e reativa através dos disjuntores.
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4.5 Exemplo Ilustrativo
Na presente Seção é descrita a aplicação do método CNET a um
sistema-teste com quatro ramos chaveáveis. Este sistema é indicado
na Figura 4.1 juntamente com o plano de medição empregado, que
por sua vez é um plano mínimo de medição, de tal maneira que todos
os laços com impedância nula são monitorados, garantindo assim a
observabilidade da rede.
Os valores para as quantidades medidas são obtidos a partir de
um estudo de ﬂuxo de potência no nível de seção de barra [4]. Para gerar
as medidas, erros aleatórios com distribuição normal são superpostos a












Figura 4.1  Sistema-teste com 4 ramos chaveáveis
Os parâmetros5 do sistema-teste são apresentados na Tabela 4.1.
As quantidades medidas com as respectivas variâncias e valores verda-
deiros são apresentadas na Tabela 4.2. A precisão adotada para os
medidores é de 2×10−2 (p.u.), tanto para as injeções de potência ativa
e reativa nas barras, quanto para os ﬂuxos de potência ativa e reativa
nos ramos convencionais e chaveáveis. Para os medidores de magnitude
de tensão a precisão é de 3×10−3 (p.u.). A diferença entre as precisões
nos medidores se justiﬁca pelo fato de que para medir a magnitude da
tensão é necessário apenas um Transformador de Potencial (TP) en-
quanto que, para medir as injeções e ﬂuxos são necessários no mínimo
5Os valores indicados por 0 simbolizam os status dos disjuntores fechados. Já
os valores indicados por 9999 representam os status dos disjuntores abertos.
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Tabela 4.1  Parâmetros do sistema-teste de 4 barras









Tabela 4.2  Valores medidos no sistema-teste de 4 barras
Medida Valor Verdadeiro Valor medido Variância da medida
V2 0,91457 0,95589 0,00076549
t14 0,4024 0,40893 0,00046689
t15 0,80983 0,79775 0,00065456
u14 0,23704 0,24095 0,00042322
u15 0,4043 0,40645 0,00046608
P2 -0,4 -0,39356 0,00046196
P3 -0,8 -0,79291 0,00065148
P4 0 7,6497e-006 0,0004
P5 0 3,7694e-005 0,0004
Q2 -0,15 -0,15279 0,00040934
Q3 -0,2 -0,19726 0,00041556
Q4 0,00020916 0,0002131 0,0004
Q5 0,00051693 0,00052639 0,0004
t24 -0,4 -0,39977 0,00046393
t35 -0,8 -0,80961 0,00066219
u24 -0,15 -0,14785 0,00040874
u35 -0,2 -0,19937 0,0004159
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um TP e um Transformador de Corrente (TC), e portanto a precisão
é menor.
O vetor de estados do problema é dado por:
x = [δ1 δ2 δ3 δ4 δ5 · · ·
· · · V1 V2 V3 V4 V5 · · ·
· · · t24 t25 t34 t35 · · ·
· · · u24 u25 u34 u35 ]T
As restrições estruturais, que contemplam as barras de injeção






Supondo que não há informações disponíveis sobre os ramos
chaveáveis (isto é, seus status), considera-se que todos estão abertos.
Interpreta-se esta condição inicial como análoga à condição inicial de
partida plana6 dos problemas de estimação de estados convencional.









As matrizes Jacobianas do problema Hm, Hs e Ho são dadas
por:
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Observa-se em Ho neste caso que os status presumidos para os
disjuntores correspondem à condição inicial de partida plana de to-
pologia, ou seja, todos os disjuntores abertos, conforme considerado
anteriormente.
O vetor de pesos w do termo MVAP, associados às restrições
operacionais, é calculado pela Equação (4.3) com kw = 0, 013, e é dado
por:
w = [28 28 28 28 28 28 28 28]T
Para o cálculo da matriz P de informações a priori, considera-
se que as informações relativas aos estados são nulas, x¯i = 0. Desta
maneira, para ﬁcar didático o entendimento da construção desta, é
necessário dividí-la em quatro sub-matrizes que correspondem, respec-
tivamente, à covariância relativa aos ângulos, magnitudes das tensões
nas barras, ﬂuxo de potência ativa e ﬂuxo de potência reativa nos ramos
chaveáveis.
Pressupõe-se que os ângulos sejam uniformemente distribuídos
no intervalo
[−pi2 , pi2 ]. Deste modo, a variância associada a cada estado,












0, 822 0 0 0 0
0 0, 822 0 0 0
0 0 0, 822 0 0
0 0 0 0, 822 0
0 0 0 0 0, 822

Adota-se o valor unitário para a covariância associada aos estados
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correspondentes às magnitudes de tensão pois, tipicamente, os valores
destes variam entre 0.90 (p.u.) e 1 (p.u.) e adicionalmente a adoção
do valor unitário, trouxe resultados satisfatórios durante as simulações,
nos diversos casos apresentados no capítulo 5. Assim, a sub-matriz de
covariância, é dada por:
PV =

1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

Já para os estados correspondentes aos ﬂuxos nos ramos chaveá-
veis, adota-se o mesmo critério dado por [55], considerando um intervalo
de ﬂuxos entre −2 (p.u.) e 2 (p.u.) obtém-se o valor σ2priori = 1, 333,
portanto as sub-matrizes de covariância, são dadas por:
Ptij =

1, 333 0 0 0
0 1, 333 0 0
0 0 1, 333 0




1, 333 0 0 0
0 1, 333 0 0
0 0 1, 333 0
0 0 0 1, 333

Finalmente, a matriz P de covariância associada a todos estados
para o problema em análise é dada por:
P =

Pδ 0 0 0
0 PV 0 0
0 0 Ptij 0
0 0 0 Puij

Por sua vez a matriz Rm é uma matriz diagonal com as variâncias
apresentadas na Tabela 4.2, sendo que todas as demais variáveis da
Equação (4.14), são calculadas para o ponto k.
Na primeira iteração (k = 0) do Algoritmo 1, as variáveis primais
e duais foram inicializadas como segue, para garantir um ponto interior
à região viável. Assim, para o vetor de estados do problema tem-se a
seguinte inicialização:
Exemplo Ilustrativo 83
x0 = [0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0]T
enquanto que, para as demais variáveis, tem-se:
η0 = 0, 2(8×1)
ρ0 = 0, 1(8×1)
λ0m = 0, 2(17×1)
λ0s = 0, 2(5×1)
λ0o = 0, 2(8×1)
As variáveis correspondentes a ση e σρ, são calculadas a partir
das Equações (4.7):
σ0η = 28, 2(8×1)
σ0ρ = 27, 8(8×1)
Ao ﬁnal do processo iterativo o parâmetro barreira logarítmica µ
deverá tender a zero. No entanto, é inicializado com um valor alto o su-
ﬁciente para não comprometer o processo de convergência nas iterações
iniciais. Neste trabalho, considera-se que:
µ0 = 50
Estruturado o problema e deﬁnidas as inicializações de todas
as variáveis, executa-se o Método Primal-Dual de Pontos Interiores,
Algoritmo 1 correspondente ao item 3 do Algoritmo 2.
Cada iteração completa do Algoritmo 2 incluindo as etapas de
ajuste da topologia estimada é denominada CNET-γ, onde γ indica o
número da iteração. Deste modo, a seguir é apresentado a sequência
completa de execução do Algoritmo 2.
1. CNET-1 - Item 3: Método Primal Dual de Pontos Inte-
riores
Resumo de todas as quantidades calculadas durante o processo
iterativo:
 Quantidade de restrições operacionais: 8;
 Quantidade de restrições estruturais: 5;
 Quantidade de medidas de tensão: 1;
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 Quantidade de medidas de injeção de Potência Ativa: 4;
 Quantidade de medidas de injeção de Potência Reativa: 4;
 Quantidade de medidas de ﬂuxo de Potência Ativa: 4;
 Quantidade de medidas de ﬂuxo de Potência Reativa: 4;
 Quantidade total de medidas: 17;
 Quantidade de estados calculados: 17;
 Redundância: 1.
O número total de iterações do MPDPI foi de k = 17. Os va-
lores obtidos da função-objetivo durante o processo iterativo são
apresentados na Tabela 4.3.
Tabela 4.3  Decréscimo da função-objetivo
Iter. Jmqp Jmvap J
01 2, 072.103 7, 860.102 2, 858.103
02 6, 606.104 1, 416.102 6, 620.104
03 1, 199.104 7, 424.101 1, 207.104
04 1, 752.103 5, 877.101 1, 811.103
05 5, 037.102 5, 482.101 5, 585.102
06 5, 636.102 4, 902.101 6, 126.102
07 8, 216.101 4, 72.101 1, 269.102
08 1, 491.101 4, 292.101 5, 782.101
09 8, 898.100 4, 274.101 5, 164.101
10 1, 093.100 4, 259.101 4, 368.101
11 1, 049.100 4, 258.101 4, 363.101
12 9, 371.10−1 4, 256.101 4, 350.101
13 9, 377.10−1 4, 256.101 4, 350.101
14 9, 377.10−1 4, 256.101 4, 350.101
15 9, 377.10−1 4, 256.101 4, 350.101
16 9, 377.10−1 4, 256.101 4, 350.101
17 9, 377.10−1 4, 256.101 4, 350.101
Os valores que representam o cumprimento das condições de KKT
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A tensão complexa e os ﬂuxos, obtidos ao ﬁm do processo iterativo
do Algoritmo 1, são apresentados na Tabela 4.5.
Tabela 4.5  Tensões nas barras
Verdadeiro Estimado
Barra Tensão Ângulo Tensão Ângulo
(pu) (rad) (pu) (rad)
1 1,0000 0,0000 0,9400 0,0000
2 0,9145 0,1740 0,9147 0,0000
3 0,9107 0,2187 0,0000 0,0000
4 0,9145 0,1740 0,8481 6,0834
5 0,9107 0,2187 0,8443 12,3187
Nas Tabelas 4.5 e 4.6, Verdadeiro refere-se às quantidades obti-
das do ﬂuxo de potência convergido.
Tabela 4.6  Fluxos nos ramos chaveáveis
Verdadeiro Estimado
Disj. tkm ukm tkm ukm
(pu) (pu) (pu) (pu)
1 -0,4000 -0,1500 -0,3958 -0,1444
2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3 0,0000 0,0000 -0,0038 -0,0000
4 -0,8000 -0,2000 -0,7875 -0,1885
Resultados adicionais, relativos às métricas de tensão, são mos-
trados a seguir:
 Métrica de V método KEMA: 0,9318;
 Métrica de tkm: 0,0137;
 Métrica de ukm: 0,0128;
 Média dos erros de V: 0,2542;
 Média dos erros de tkm: 0,0051;
 Média dos erros de ukm: 0,0043;
 Desvio padrão dos erros de V: 0,3692;
 Desvio padrão dos erros de tkm: 0,0053;
 Desvio padrão dos erros de ukm: 0,0055.
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A variação dos passos de atualização primal e dual pode ser ob-
servada na Tabela 4.7.
Tabela 4.7  Passos de atualização primal e dual - CNET-1
Passos de atualização durante o processo do MPDPI
Iter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Primal 1 0,94 0,69 0,80 0,79 1 0,82 1 0,24 0,85 0,17 1 1 1 1 1 1
Dual 0,40 1 1 0,67 0,72 0,63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Os erros de tensão estimados, obtidos para cada barra do sistema
teste, utilizando a métrica KEMA, e os erros de ﬂuxo de potência












2. CNET-1 - Item 4: Tolerâncias εfluxok
Para uma probabilidade de falso alarme igual a α = 0, 05 tem-se:












88 Coestimador Não Linear de Estados e Topologia
3. CNET-1 - Item 5: Termos da função-objetivo
Os valores obtidos na última iteração do Algoritmo 1 executado





4. CNET-1 - Item 6: Comparação entre a topologia presu-
mida e a topologia estimada
Nesta primeira iteração, comparando-se os valores estimados para
os ﬂuxos de potência ativa e reativa nos disjuntores e as tolerân-
cias para os respectivos ﬂuxos, veriﬁca-se da Tabela 4.9 que há
ajustes a serem realizados na topologia presumida:
Tabela 4.9  Estimação da topologia - CNET-1
Estado Valor fluxok Status Status
estimado estimado presumido
t24 -0,3958 0,0281 F A
t25 0,0000 0,0002 A A
t34 -0,0038 0,0387 A A
t35 -0,7875 0,0315 F A
Estado Valor fluxok Status Status
estimado estimado presumido
u24 -0,1444 0,0233 F A
u25 0,0000 0,0002 A A
u34 0,0000 0,0002 A A
u35 -0,1885 0,0277 F A
Como neste caso existem ajustes a serem feitos na topologia,
segue-se para o Item 7.
5. CNET-1 - Item 7: Atualização da matriz Ho
Neste item realiza-se o ajuste da topologia presumida para a topo-
logia estimada, obtida no item anterior. Deste modo, alteram-se
os status presumidos para os status estimados, ou seja, a topolo-
gia presumida assume os valores da topologia estimada. As novas
restrições operacionais são dadas por:
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δ2 − δ4 = 0
δ3 − δ5 = 0
V2 − V4 = 0





E, a matriz Ho assume os seguintes valores:
Ho =

0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Depois do ajuste da matriz de observação Ho, é realizada uma
nova iteração do método CNET, como segue.
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6. CNET-2 - Item 3: Nova execução do MPDPI
Com a nova alteração na topologia, o MPDPI convergiu em 12
iterações e os valores obtidos da função-objetivo e seus termos
são apresentados na Tabela 4.10.
Tabela 4.10  Decréscimo da função-objetivo
Iter. Jmqp Jmvap J
01 6, 488.101 7, 997.102 8, 646.102
02 1, 343.10−1 8, 026.101 8, 039.101
03 1, 052.10−1 8, 105.100 8, 210.100
04 1, 184.10−1 8, 743.10−1 9, 927.10−1
05 1, 689.10−1 1, 724.10−1 3, 413.10−1
06 2, 043.10−1 3, 889.10−2 2, 432.10−1
07 2, 189.10−1 6, 836.10−3 2, 257.10−1
08 2, 220.10−1 6, 380.10−4 2, 226.10−1
09 2, 222.10−1 5, 102.10−5 2, 223.10−1
10 2, 222.10−1 5, 051.10−6 2, 222.10−1
11 2, 222.10−1 5, 072.10−7 2, 222.10−1
12 2, 222.10−1 5, 072.10−7 2, 222.10−1
Já os valores que representam o cumprimento das condições de
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A tensão complexa nos nós elétricos dos sistema e os respecti-
vos ﬂuxos de potência nos ramos chaveáveis são apresentados nas
Tabelas 4.12 e 4.13.
Tabela 4.12  Tensões nas barras
Verdadeiro Estimado
Barra Tensão Ângulo Tensão Ângulo
(pu) (rad) (pu) (rad)
1 1,0000 0,0000 0,9976 -0,0000
2 0,9145 -0,1740 0,9106 -0,1758
3 0,9107 -0,2187 0,9078 -0,2192
4 0,9145 -0,1740 0,9106 -0,1758
5 0,9107 -0,2187 0,9078 -0,2192
Tabela 4.13  Fluxos nos ramos chaveáveis
Verdadeiro Estimado
Disj. tkm ukm tkm ukm
(pu) (pu) (pu) (pu)
1 -0,4000 -0,1500 -0,4014 -0,1518
2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
4 -0,8000 -0,2000 -0,7974 -0,2011
Novos resultados para as métricas de tensão são obtidos e dados
por:
 Métrica de V método KEMA: 0,0077;
 Métrica de tkm: 0,0030;
 Métrica de ukm: 0,0022;
 Média dos erros de V: 0,0034;
 Média dos erros de tkm: 0,0010;
 Média dos erros de ukm: 0,0007;
 Desvio padrão dos erros de V: 0,0008;
 Desvio padrão dos erros de tkm: 0,0013;
 Desvio padrão dos erros de ukm: 0,0009;
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Para esta nova iteração da CNET, fatores de passo para atualiza-
ção das variáveis primais e duais, αp e αd, foram iguais à unidade












Observa-se que os erros de tensão e de ﬂuxo de potência apre-
sentam, de fato, modiﬁcações signiﬁcativas em seus valores. Por-
tanto, a alteração nos status dos disjuntores implica em uma di-
minuição nos erros de todas as variáveis de estado.
7. CNET-2 - Item 4: Tolerâncias εfluxok
Ocorreram mudanças na estrutura interna da matriz Ho entre a
CNET-1 e a CNET-2 assim apresentam-se as tolerâncias para
εfluxok , com uma probabilidade de falso alarme de α = 0, 05.
Nota-se que pequenas variações com relação aos valores obtidos
na coestimação anterior podem ser observadas.
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Jmvap 5, 072× 10−7
9. CNET-2 - Item 6: Ajuste da topologia presumida para
estimada
Neste caso, comparando-se os valores estimados para os ﬂuxos
nos ramos chaveáveis e as tolerâncias para estes ﬂuxos, veriﬁca-se
que a topologia presumida ao se iniciar esta etapa do algoritmo,
coincide com a topologia estimada. Desta maneira, não existem
ajustes a serem feitos na topologia.
Estado Valor fluxok Status Status
estimado estimado presumido
t24 -0,4014 0,0243 F F
t25 0,0000 0,0002 A A
t34 0,0000 0,0002 A A
t35 -0,7974 0,0284 F F
Estado Status fluxok Status Status
estimado estimado presumido
u24 -0,1518 0,0225 F F
u25 0,0000 0,0002 A A
u34 0,0000 0,0002 A A
u35 -0,2011 0,0236 F F
Como não há necessidade de realizar modiﬁcações na topologia
do sistema, o algoritmo é encerrado. Assim, a topologia estimada
é obtida, sendo esta a que melhor se adapta às medidas presentes
no sistema em estudo. Os resultados ﬁnais obtidos na CNET-2,
para as variáveis de estado e índices de precisão, estão disponíveis




−P−1 0 0 HTm(xk) HTs (xk) HTo (xk)
0 Dkση 0 0 0 D
k
η
0 0 Dkσρ 0 0 −Dkρ
Hm(x
k) 0 0 Rm 0 0
Hs(x
k) 0 0 0 Rs 0
Ho(x
k) −I I 0 0 Ro
 (4.26)
4.6 Conclusões
No presente Capítulo é descrita a conceituação do Método de
Coestimação Não-Linear de Estados e Topologia (CNET). A solução da
CNET através do método Primal-Dual de Pontos Interiores é exposta
em detalhes para estimação dos estados, bem como a estratégia adotada
para a estimação da topologia. O método é ilustrado através de sua
aplicação a um sistema de pequeno porte. Nota-se que o algoritmo
apresenta boas características de convergência para o sistema-teste de
dimensão reduzida.
Quanto aos aspectos computacionais, a matriz Hessiana da Equa-
ção (4.14) apresenta um bom condicionamento numérico para o sistema-
teste. Contudo, para a aplicação em sistemas de grande porte com
grande número de ramos chaveáveis representados, como é caso de al-
guns exemplos do Capítulo 5, pode ser necessário se utilizar matrizes
diagonais de covariância não-nulas Rs e Ro, conforme representado na
Equação (4.26). No presente trabalho, bons resultados são obtidos com
Rs e Ro iguais a I, onde I é uma matriz identidade de ordem adequada
e  = 1× 10−8.
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5 SIMULAÇÃO E RESULTADOS
5.1 Introdução
No presente capítulo são apresentados os principais resultados
das simulações do método de CNET aplicadas a três sistemas elétricos
para validação do modelo. O primeiro é o sistema-teste IEEE de 24
barras, o segundo é o sistema IEEE de 30 barras e o terceiro é um
sistema de 55 barras da Companhia Paranaense de Energia - COPEL,
no qual a subestação Umbará (UMB) é modelada no nível de seção de
barra [28]. Na Seção 5.2 apresentam-se as considerações gerais sobre
as simulações. Na Seção 5.3 são mostrados os resultados aplicados ao
sistema teste IEEE 24 barras. Na Seção 5.4 são apresentados os re-
sultados referentes ao sistema-teste IEEE 30 barras e na Seção 5.5 os
resultados referentes ao sistema COPEL 55 barras. Por ﬁm, as seções
5.6 e 5.7 apresentam as principais conclusões referentes aos resulta-
dos obtidos com os sistemas-teste e o desempenho computacional do
programa implementado.
5.2 Considerações Sobre as Simulações
A coestimação de estados e topologia é uma ferramenta computa-
cional que fornece simultaneamente resultados de variáveis analógicas e
digitais. No que diz respeito às variáveis analógicas, o método utilizado
para avaliar a qualidade dos resultados faz uso de métricas de precisão
para os erros na tensão complexa nas barras e ﬂuxos ativo e reativo nos
disjuntores, conforme discutido na Seção 4.3.1. Quanto às variáveis di-
gitais associadas à posição de chaves e disjuntores, utilizam-se diversas
conﬁgurações de partida para os status dos disjuntores, na inicializa-
ção do processo iterativo, com a ﬁnalidade de evidenciar a eﬁcácia da
ferramenta proposta nesta dissertação.
Para validar o método de CNET proposto, foram realizadas si-
mulações semelhantes às efetuadas em [28], referência que utiliza o
método de coestimação linear de estados e topologia. Em linhas gerais,
os casos simulados são deﬁnidos como descrito a seguir:
Caso A: Considera-se a conﬁguração inicial em que uma linha de
transmissão é excluída do modelo do sistema;
Caso B: Situação em que o processo de coestimação parte de uma
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conﬁguração na qual uma linha de transmissão é indevidamente
incluída no modelo do sistema;
Caso C: Conﬁguração inicial em que ocorre a interconexão indevida
de dois circuitos de transmissão incidentes em uma subestação, de
tal forma a ignorar conexões nela existentes. Essa conﬁguração é
denominada como by-pass;
Caso D: A situação em que não há conhecimento nenhum acerca dos
status dos ramos chaveáveis é considerada, de modo que a inici-
alização para o algoritmo iterativo consiste na partida plana de
topologia, ou seja, parte-se do pressuposto que todos os ramos
chaveáveis estão abertos.
Caso E: Neste caso supõe-se que a topologia presumida é igual à to-
pologia correta.
Os valores iniciais das variáveis de estado para o processo itera-
tivo são considerados como 1∠0◦ (p.u.), para a tensão complexa nas
barras do sistema e ﬂuxos nulos de potência ativa e reativa nos disjun-
tores isto é, tkm = ukm = 0 (p.u.).
As subestações modeladas no nível de seção de barras são sele-
cionadas de acordo com [28] e [64] de maneira a proporcionar as mes-
mas condições para a comparação e validação dos resultados obtidos.
Nas seções posteriores serão apresentados comentários e discussões para
cada caso simulado com base nos sistemas-teste mencionados na Seção
5.1.
5.3 Sistema Teste IEEE 24 Barras
O sistema-teste IEEE de 24 barras é apresentado na Figura 5.1.
Os dados do mesmo estão contidos em [28], podendo ser encontrados
também nos artigos [65] e [66]. No Apêndice B apresentam-se os parâ-
metros do sistema, o detalhamento do plano de medição utilizado e as
inicializações de variáveis utilizadas pelo algoritmo proposto.
Este sistema, quando modelado no nível de seção de barra, passa
a conter um total de 34 nós elétricos e 47 ramos, dos quais 13 ramos
são chaveáveis, como pode ser observado na Figura 5.2. Nesta mesma
Figura está a indicação dos status corretos nos ramos chaveáveis e as
respectivas medições de ﬂuxo nestes. Na Tabela 5.1 é apresentada uma
síntese de todos os casos simulados e os status corretos e presumidos
nos disjuntores.
Sistema Teste IEEE 24 Barras 99












  1   2 6
Subestações modeladas
       no nível de seção
              de barra
Figura 5.1  Sistema-teste IEEE de 24 barras
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Figura 5.2  Detalhamento das subestações 14 e 16 no nível de seção
de barra
As subestações selecionadas para serem modeladas no nível de
seção de barras são as subestações de número 14 e 16, determinadas
mediante execução prévia da estimação de estados no nível barra-ramo
[28].
O modelo físico da subestação de número 14 é conhecido como
arranjo em anel. Com quatro disjuntores e quatro nós elétricos, nesta
subestação há a presença de uma barra de geração, duas barras de
carga e uma que serve de interligação à subestação de número 16.
Modelada com arranjo do tipo disjuntor e meio, a subestação
de número 16 é composta por nove disjuntores e oito nós elétricos.
Destes nós elétricos, dois são barras de geração e os restantes servem
de interligação às subestações adjacentes.
Para a simulação do Caso A, conforme a Tabela 5.1, consideram-
se duas situações adicionais. A primeira situação parte de uma Exclu-
são Simples de Linha (A1) em que o status do disjuntor D7 é incorreto,
ocasionando assim a retirada de operação da linha de transmissão que
interliga a subestação de número 16 à de número 19, que na realidade
está em operação. A segunda situação, ocorre uma Exclusão Múlti-
pla de Linhas (A2), em que os status incorretos dos disjuntores D1 e
D5 excluem indevidamente do modelo a linha de transmissão entre as
subestações 14 e 16.
Para o Caso A1 serão apresentados em maiores detalhes os re-
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Tabela 5.1  Síntese dos casos simulados
Caso Simulação Disj. Correto Simulado
A1 Exclusão Simples D7 Fechado Aberto
A2 Exclusão Múltipla D1 Fechado Aberto
D5 Fechado Aberto
B Inclusão de Linha D9 Aberto Fechado
D8 Fechado Aberto
C by-pass D9 Aberto Fechado
D10 Fechado Aberto
Vide Todos
D Partida Plana Todos Figura Abertos
5.2
Vide Vide
E Topologia Original Todos Figura Figura
5.2 5.2
Tabela 5.2  Convergência do Método CNET - Caso A1
Iteração CNET número: 01
Iterações do MPDPI: 14
Iter. Jmqp Jmvap J
01 9, 025.102 2, 626.103 3, 529.103
02 9, 352.101 2, 662.102 3, 597.102
03 2, 556.102 8, 198.101 3, 376.102
04 7, 353.101 1, 589.101 8, 943.101
05 7, 918.100 6, 801.100 1, 472.101
06 5, 725.100 5, 815.100 1, 154.101
07 5, 449.100 5, 349.100 1, 080.101
08 5, 435.100 5, 221.100 1, 066.101
09 5, 435.100 5, 188.100 1, 062.101
10 5, 435.100 5, 180.100 1, 062.101
11 5, 435.100 5, 179.100 1, 061.101
12 5, 435.100 5, 179.100 1, 061.101
13 5, 435.100 5, 179.100 1, 061.101
14 5, 435.100 5, 179.100 1, 061.101
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sultados numéricos, obtidos da aplicação do Algoritmo 1 1, descrito
na Seção 3.3. Os resultados para os demais casos simulados serão apre-
sentados sucintamente para facilitar a leitura e compreensão dos valores
obtidos. Quanto aos resultados da estimação da topologia, não ha-
verá distinção de detalhamento entre os casos.
No Caso A1, a quantidade total de iterações do método CNET
é de 2 iterações conforme as Tabelas 5.2 e 5.6. Deste modo, o detalha-
mento será subdivido em duas partes, sendo que a primeira corresponde
aos resultados da primeira iteração e a segunda corresponde aos resul-
tados da segunda iteração, obtidas da aplicação do método CNET.
Na primeira iteração do Algoritmo 2 2, o MPDPI precisou de
14 iterações para convergir. São mostradas as contribuições dos termos
Jmqp e Jmvap à função-objetivo. Notar que o decréscimo desta ao longo
do processo iterativo perdura até a décima primeira iteração, atingindo
o valor ﬁnal de J = 10, 61. No entanto, apesar da função-objetivo não
diminuir a partir da décima primeira iteração, o MPDPI continua a ser
executado. Isto acontece porque os critérios de parada não são com-
pletamente satisfeitos. Sendo assim, o processo continua até a décima
quarta iteração.
1O Algoritmo 1 refere-se ao Método Primal Dual de Pontos Interiores - MPDPI
2O Algoritmo 2 refere-se ao Método de Coestimação Não Linear de Estados e
Topologia - CNET












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































104 Simulação e Resultados
Ainda na primeira iteração do método CNET, os critérios de
parada do processo iterativo, que representam o cumprimento das con-
dições de KKT, podem ser observados na Tabela 5.3. A terceira e a
quarta coluna apresentam, respectivamente, a evolução do resultado
dos produtos ηiσηi e ρiσρi , responsáveis pela determinação do decrés-
cimo do parâmetro barreira logarítmica (µ). A utilização da norma
inﬁnita nestes dois casos se justiﬁca pelo fato de que o teste de conver-
gência é feito com o maior dentre os produtos citados.
Todos os critérios na décima quarta iteração apresentam valores
menores que a tolerância de 1 × 10−6, o que resulta no término do
processo iterativo do MPDPI. O próximo passo é o cálculo das variáveis
de interesse, apresentadas na Tabela 5.4, assim como, a estimação da
topologia do sistema.
Da análise da Tabela 5.4, percebe-se que os valores estimados
para as tensões e ângulos não são exatamente iguais aos valores verda-
deiros. Isso acontece devido ao fato de que as medidas disponíveis não
são perfeitas. Como consequência, a métrica para os erros das variáveis
de estado não será nula, o que caracteriza a presença de pequenos erros
aleatórios nas grandezas estimadas. Entretanto, analisando a Tabela
5.3, nota-se que a presença destes erros não implica na não-convergência
do MPDPI, pois todos os critérios de parada são devidamente atendi-
dos.
O desvio-padrão e o valor médio dos erros de estimação para a
tensão complexa nas barras é de 0, 0021 (p.u.) e 0, 0083 (p.u.) res-
pectivamente. O valor para a métrica de tensão é de 0, 0498 (p.u.).
Como discutido na Seção 4.3, estes resultados comprovam a qualidade
do coestimador proposto com relação às variáveis de estado.
Os resultados apresentados na Tabela 5.5 correspondem às gran-
dezas nos ramos chaveáveis das subestações. Na segunda e terceira
colunas, são mostrados os valores verdadeiros para os ﬂuxos de po-
tência ativa e reativa nos disjuntores, obtidos do estudo de ﬂuxo de
potência. Por sua vez, na quarta e quinta colunas são observados os
valores estimados para os referidos ﬂuxos. Pode-se notar que as res-
trições operacionais para os ﬂuxos nos disjuntores D4, D6, D9 e D12
são devidamente atendidas, sendo indicada a ausência de ﬂuxo nestes,
pois estão abertos.
Na segunda iteração do Algoritmo 2, o método MPDPI con-
verge em 15 iterações, conforme a Tabela 5.6. Além disso, veriﬁca-se
novamente que o valor ﬁnal da função-objetivo para de decrescer na
décima iteração, atingindo um valor ﬁnal de J = 5, 482, sendo este
menor do que o encontrado na primeira iteração do método CNET.
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Tabela 5.4  Magnitudes e ângulos das tensões nas barras do sistema -
Caso A1
Iteração CNET número: 01
Verdadeiro Estimado
Barra Tensão Ângulo Tensão Ângulo
(pu) (rad) (pu) (rad)
1 1,0500 0,0000 1,0534 0,0000
2 1,0500 -0,0657 1,0538 -0,0651
3 0,8700 -0,7124 0,8728 -0,7040
4 0,9043 -0,4499 0,9076 -0,4458
5 0,9207 -0,3317 0,9243 -0,3283
6 0,9119 -0,5805 0,9165 -0,5737
7 1,0750 -0,6997 1,0746 -0,6922
8 0,9796 -0,7519 0,9805 -0,7427
9 0,9179 -0,7159 0,9202 -0,7084
10 0,9229 -0,6542 0,9250 -0,6465
11 0,9687 -0,7646 0,9718 -0,7576
12 0,9801 -0,6667 0,9821 -0,6595
13 1,0250 -0,6557 1,0268 -0,6488
14 0,9719 -0,9157 0,9753 -0,9083
15 1,0250 -0,8501 1,0283 -0,8408
16 0,9914 -0,8474 0,9901 -0,8381
17 1,0135 -0,7892 1,0163 -0,7807
18 1,0250 -0,7736 1,0277 -0,7652
19 0,9935 -0,7883 0,9956 -0,7798
20 1,0094 -0,7155 1,0113 -0,7079
21 1,0250 -0,7605 1,0278 -0,7523
22 1,0250 -0,6725 1,0274 -0,6669
23 1,0250 -0,6639 1,0268 -0,6566
24 0,9673 -0,7987 0,9705 -0,7897
25 0,9719 -0,9157 0,9753 -0,9083
26 0,9719 -0,9157 0,9753 -0,9083
27 0,9719 -0,9157 0,9753 -0,9053
28 0,9998 -0,9255 1,0031 -0,9152
29 0,9914 -0,8474 0,9937 -0,8378
30 0,9998 -0,9255 1,0031 -0,9152
31 0,9914 -0,8474 0,9943 -0,8381
32 0,9998 -0,9255 1,0056 -0,9152
33 0,9914 -0,8474 0,9901 -0,8381
34 0,9998 -0,9255 1,0066 -0,9152
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Tabela 5.5  Fluxos de potência ativa e reativa em ramos chaveáveis -
Caso A1
Iteração CNET número: 01
Verdadeiro Estimado
Disj. tkm ukm tkm ukm
(pu) (pu) (pu) (pu)
1 +0,9523 -0,7352 +0,9469 -0,7458
2 +2,1400 +0,0000 +2,1530 -0,0000
3 +0,3000 +0,0000 +0,3065 -0,0000
4 +0,0000 +0,0000 -0,0000 -0,0000
5 -0,8506 -0,7175 -0,8418 -0,7324
6 +0,0000 +0,0000 -0,0000 -0,0000
7 -0,9795 +0,2956 -0,9869 +0,2907
8 +4,3506 +0,7175 +4,3249 +0,7059
9 +0,0000 +0,0000 +0,0020 -0,0000
10 -2,0205 -0,4956 -2,0125 -0,5066
11 -0,7000 +0,0000 -0,7108 -0,0000
12 +0,0000 +0,0000 +0,0000 -0,0000
13 +1,0000 +0,0000 +1,0051 -0,0000
Tabela 5.6  Convergência do Método CNET - Caso A1
Iteração CNET número: 02
Iterações do MPDPI: 15
Iter. Jmqp Jmvap J
01 9, 023.102 2, 624.103 3, 527.103
02 9, 141.101 2, 653.102 3, 567.102
03 4, 609.102 5, 244.101 5, 134.102
04 2, 364.101 8, 053.100 3, 169.101
05 5, 578.100 1, 374.100 6, 952.100
06 5, 443.100 6, 568.10−1 6, 100.100
07 5, 414.100 2, 498.10−1 5, 664.100
08 5, 412.100 1, 114.10−1 5, 524.100
09 5, 413.100 7, 773.10−2 5, 491.100
10 5, 414.100 6, 898.10−2 5, 483.100
11 5, 414.100 6, 791.10−2 5, 482.100
12 5, 414.100 6, 780.10−2 5, 482.100
13 5, 414.100 6, 778.10−2 5, 482.100
14 5, 414.100 6, 778.10−2 5, 482.100
15 5, 414.100 6, 778.10−2 5, 482.100
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Na Tabela 5.7, observa-se que o valor ﬁnal para o critério de
parada do processo iterativo é de 4, 393 × 10−7. Este valor garante
a convergência uma vez que a tolerância estipulada para o presente
estudo é de tol = 1× 10−6.
Os resultados ﬁnais das grandezas em todos os nós elétricos do
sistema podem ser observados na Tabela 5.8, enquanto que os resultados
ﬁnais nos ramos chaveáveis da subestação podem ser observados na
Tabela 5.9.
Nesta segunda iteração, o valor para a métrica dos erros da ten-
são complexa nas barras é de 0, 0501 (p.u.), sendo que o valor médio
e o desvio-padrão são 0, 0083 (p.u.) e 0, 0021 (p.u.) respectivamente.
Os ﬂuxos de potência ativa e reativa apresentam métricas no valor de
0, 0371 (p.u.) e 0, 0243 (p.u.). Em suma, considerando os resultados
acima apresentados, pode-se observar uma boa exatidão para as variá-
veis de estado, evidenciado com maior clareza nos resultados apresen-
tados nas Tabelas 5.8 e 5.9.
Por sua vez, o processo da estimação da topologia é mostrado
na Tabela 5.10, sendo indicados nas duas primeiras colunas, respec-
tivamente, o número do disjuntor e o ramo chaveável do respectivo
disjuntor. As colunas seguintes indicam as iterações do método CNET
e os status assumidos pelos respectivos disjuntores em cada iteração.
Deve-se ressaltar que os status destacados em negrito e itálico são refe-
rentes aos disjuntores presumidos incorretamente. Conforme a Tabela
5.10, veriﬁca-se que, com apenas duas iterações, não há diferenças entre
os status estimados e os status presumidos, sendo o processo iterativo
então ﬁnalizado e a topologia correta obtida na segunda iteração. Pode-
se destacar que apenas o ramo chaveável de número sete teve seu status
alterado ao longo do processo iterativo.
Para o caso A1, o tempo total gasto na coestimação não linear
de estados e topologia é de 3,5075 segundos. Como pode ser observado
na Tabela 5.11, ocorre uma signiﬁcativa redução nos valores da função-
objetivo da primeira para a segunda iteração do método CNET, pois
na primeira iteração os status estimados não correspondem aos status
presumidos, o que se reﬂete em valores mais elevados para o termo
Jmvap da função-objetivo. No entanto, na segunda iteração os status
estimados correspondem exatamente aos status presumidos, implicando
em valores menores do termo Jmvap.
Os resultados para o caso A2 estão sintetizados na Tabela 5.12.
Já a Tabela 5.13 mostra a evolução da convergência do laço externo do
algoritmo de coestimação (CNET). Veriﬁca-se novamente a pequena
quantidade de iterações necessárias para que se estime corretamente
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Tabela 5.8  Magnitudes e ângulos das tensões nas barras do sistema -
Caso A1
Iteração CNET número: 02
Verdadeiro Estimado
Barra Tensão Ângulo Tensão Ângulo
(pu) (rad) (pu) (rad)
1 1,0500 0,0000 1,0534 0,0000
2 1,0500 -0,0657 1,0538 -0,0651
3 0,8700 -0,7124 0,8729 -0,7040
4 0,9043 -0,4499 0,9076 -0,4458
5 0,9207 -0,3317 0,9243 -0,3283
6 0,9119 -0,5805 0,9165 -0,5737
7 1,0750 -0,6997 1,0746 -0,6922
8 0,9796 -0,7519 0,9805 -0,7427
9 0,9179 -0,7159 0,9202 -0,7084
10 0,9229 -0,6542 0,9250 -0,6465
11 0,9687 -0,7646 0,9718 -0,7576
12 0,9801 -0,6667 0,9821 -0,6595
13 1,0250 -0,6557 1,0268 -0,6488
14 0,9719 -0,9157 0,9753 -0,9083
15 1,0250 -0,8501 1,0283 -0,8407
16 0,9914 -0,8474 0,9937 -0,8378
17 1,0135 -0,7892 1,0163 -0,7806
18 1,0250 -0,7736 1,0277 -0,7651
19 0,9935 -0,7883 0,9956 -0,7798
20 1,0094 -0,7155 1,0113 -0,7080
21 1,0250 -0,7605 1,0278 -0,7522
22 1,0250 -0,6725 1,0274 -0,6669
23 1,0250 -0,6639 1,0268 -0,6566
24 0,9673 -0,7987 0,9705 -0,7896
25 0,9719 -0,9157 0,9753 -0,9083
26 0,9719 -0,9157 0,9753 -0,9083
27 0,9719 -0,9157 0,9753 -0,9052
28 0,9998 -0,9255 1,0031 -0,9151
29 0,9914 -0,8474 0,9937 -0,8378
30 0,9998 -0,9255 1,0031 -0,9151
31 0,9914 -0,8474 0,9943 -0,8380
32 0,9998 -0,9255 1,0056 -0,9151
33 0,9914 -0,8474 0,9901 -0,8378
34 0,9998 -0,9255 1,0066 -0,9151
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Tabela 5.9  Fluxos de potência ativa e reativa em ramos chaveáveis -
Caso A1
Iteração CNET número: 02
Verdadeiro Estimado
Disj. tkm ukm tkm ukm
(pu) (pu) (pu) (pu)
1 +0,9523 -0,7352 +0,9469 -0,7458
2 +2,1400 +0,0000 +2,1529 +0,0000
3 +0,3000 +0,0000 +0,3065 +0,0000
4 +0,0000 +0,0000 -0,0000 -0,0000
5 -0,8506 -0,7175 -0,8419 -0,7324
6 +0,0000 +0,0000 -0,0000 -0,0000
7 -0,9795 +0,2956 -0,9927 +0,2946
8 +4,3506 +0,7175 +4,3252 +0,7059
9 +0,0000 +0,0000 +0,0017 -0,0000
10 -2,0205 -0,4956 -2,0109 -0,5066
11 -0,7000 +0,0000 -0,7108 +0,0000
12 +0,0000 +0,0000 +0,0000 -0,0000
13 +1,0000 +0,0000 +1,0058 +0,0000
Tabela 5.10  Resultados Caso A1 - Exclusão Simples
Disj. Ramo Iteração 1 Iteração 2
(De - P/) Presumido Estimado Presumido Estimado
1 14 - 27 F F F F
2 14 - 25 F F F F
3 25 - 26 F F F F
4 26 - 27 A A A A
5 28 - 34 F F F F
6 28 - 29 A A A A
7 16 - 29 A F F F
8 30 - 34 F F F F
9 30 - 31 A A A A
10 16 - 31 F F F F
11 32 - 34 F F F F
12 32 - 33 A A A A
13 16 - 33 F F F F
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Tabela 5.11  Evolução da função-objetivo - Caso A1
Iteração Jmqp Jmvap J
Inicialização 26576,71 31,20 26607,91
1 5,435 5,179 10,61
2 5,414 0,067 5,482
Tabela 5.12  Resultados Caso A2 - Exclusão Múltipla
Disj. Ramo Iteração 1 Iteração 2
(De - P/) Presumido Estimado Presumido Estimado
1 14 - 27 A F F F
2 14 - 25 F F F F
3 25 - 26 F F F F
4 26 - 27 A A A A
5 28 - 34 A F F F
6 28 - 29 A A A A
7 16 - 29 F F F F
8 30 - 34 F F F F
9 30 - 31 A A A A
10 16 - 31 F F F F
11 32 - 34 F F F F
12 32 - 33 A A A A
13 16 - 33 F F F F
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a topologia do sistema, o que reﬂete a eﬁciência do estimador MVAP
na supressão de erros presentes nas restrições operacionais incorretas.
Desta vez, os únicos status a assumirem alterações em suas conﬁgura-
ções são os que correspondem aos disjuntores D1 e D5, os quais foram
erroneamente presumidos. O tempo total gasto na simulação deste caso
foi de 9,3995 segundos.
Tabela 5.13  Evolução da função-objetivo - Caso A2
Iteração Jmqp Jmvap J
Inicialização 26586,32 31,20 26617,52
1 28,20 12,83 41,03
2 5,164 0,062 5,226
O resumo dos resultados obtidos durante a simulação do Caso B
encontram-se nas Tabelas 5.14 e 5.15. O tempo total de processamento
foi de 3,8822 segundos e o processo iterativo ﬁndou na segunda iteração
do método CNET.
Tabela 5.14  Evolução da função-objetivo - Caso B
Iteração Jmqp Jmvap J
Inicialização 26488,60 31,20 26519,80
1 6,724 0,419 7,144
2 6,726 0,080 6,806
O próximo caso simulado, Caso C, contempla uma condição de
topologia inicial para o algoritmo que corresponde ao by-pass da subes-
tação causado pelos status erroneamente presumidos dos disjuntores
D8, D9 e D10. A descrição da convergência do processo iterativo do
Caso C, no que diz respeito à função-objetivo, é ilustrada por meio
da Tabela 5.16. Na Tabela 5.17, veriﬁca-se que, apesar da natureza
deste erro ser mais complexa que os anteriormente simulados, o mé-
todo CNET continua apresentando convergência em duas iterações.
Evidencia-se assim a eﬁciência e robustez do método MVAP em ﬁl-
trar erros nos status dos disjuntores. O tempo total gasto em todo
processo iterativo foi de 3,7488 segundos.
Resultados da aplicação do método CNET para o Caso D, em que
não há conhecimento nenhum acerca dos status de todos os disjuntores
das subestações, são apresentados nas Tabelas 5.18 e 5.19. Neste caso,
supõe-se inicialmente que todos os disjuntores encontram-se abertos.
Nota-se que, para validar a topologia correta do sistema em estudo,
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Tabela 5.15  Resultados Caso B - Inclusão
Disj. Ramo Iteração 1 Iteração 2
(De - P/) Presumido Estimado Presumido Estimado
1 14 - 27 F F F F
2 14 - 25 F F F F
3 25 - 26 F F F F
4 26 - 27 A A A A
5 28 - 34 F F F F
6 28 - 29 A A A A
7 16 - 29 F F F F
8 30 - 34 F F F F
9 30 - 31 F A A A
10 16 - 31 F F F F
11 32 - 34 F F F F
12 32 - 33 A A A A
13 16 - 33 F F F F
Tabela 5.16  Evolução da função-objetivo - Caso C
Iteração Jmqp Jmvap J
Inicialização 26525,02 31,20 26556,22
1 8,484 31,10 39,59
2 8,374 0,122 8,496
Tabela 5.17  Resultados Caso C - by - pass
Disj. Ramo Iteração 1 Iteração 2
(De - P/) Presumido Estimado Presumido Estimado
1 14 - 27 F F F F
2 14 - 25 F F F F
3 25 - 26 F F F F
4 26 - 27 A A A A
5 28 - 34 F F F F
6 28 - 29 A A A A
7 16 - 29 F F F F
8 30 - 34 A F F F
9 30 - 31 F A A A
10 16 - 31 A F F F
11 32 - 34 F F F F
12 32 - 33 A A A A
13 16 - 33 F F F F
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são necessárias, novamente, apenas duas iterações do algoritmo, com
um tempo total de 9,6262 segundos. O valor obtido para a métrica dos
erros, desvios-padrão e demais índices de desempenho são apresentados
na Tabela 5.20.
Tabela 5.18  Evolução da função-objetivo - Caso D
Iteração Jmqp Jmvap J
Inicialização 26603,36 31,20 26634,56
1 193,2 64,74 257,94
2 6,579 0,010 6,589
Tabela 5.19  Resultados Caso D - Partida Plana
Disj. Ramo Iteração 1 Iteração 2
(De - P/) Presumido Estimado Presumido Estimado
1 14 - 27 A F F F
2 14 - 25 A F F F
3 25 - 26 A F F F
4 26 - 27 A A A A
5 28 - 34 A F F F
6 28 - 29 A A A A
7 16 - 29 A F F F
8 30 - 34 A F F F
9 30 - 31 A A A A
10 16 - 31 A F F F
11 32 - 34 A F F F
12 32 - 33 A A A A
13 16 - 33 A F F F
O caso E, em que não há erros nas informações dos status dos dis-
juntores, converge em apenas uma iteração pois, já na primeira iteração,
o status estimado é o mesmo do status presumido. Em consequência,
a validação da topologia é realizada em um tempo de apenas 2,3978
segundos.
Os resultados referentes ao desempenho do laço externo do algo-
ritmo proposto para todos os casos estudados encontram-se consolida-
dos na Tabela 5.20 para efeito de comparação. São apresentados valores
de índices de desempenho para a condição inicial e para cada uma das
duas iterações do algoritmo de coestimação. Os índices considerados
são: função-objetivo, suas componentes, Jmqp e Jmvap, métricas dos
Sistema Teste IEEE 24 Barras 115
erros da tensão complexa nas barras, métricas dos erros dos ﬂuxos de
potência ativa e reativa nos disjuntores.
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A primeira parte da Tabela 5.20 traduz em números o efeito da
inicialização das variáveis de estado, conforme descrito na Seção 5.2,
para o processo iterativo.
É possível perceber que o termo Jmqp apresenta valores aproxi-
madamente iguais, embora não exatamente iguais, para todos os casos
simulados. Isso acontece devido à relação intrínseca entre este termo
e as medidas disponíveis no plano de medição. O fato de que estas
medidas apresentam valores corrompidos por ruídos de natureza alea-
tória implica em valores distintos para os termos Jmqp em cada caso
estudado.
Por outro lado, o termo Jmvap apresenta um valor uniforme para
todos os casos, pois este depende exclusivamente das variáveis η e ρ,
que são inicializadas com valores iguais em todos os casos.
Já a razão da equivalência entre os valores apresentados na co-
luna tensão complexa são consequência de sua dependência exclusiva
da inicilização das variáveis da tensão complexa nas barras, i.e. 1∠0◦
(p.u.). Situação semelhante ocorre com as colunas potência ativa e
potência reativa que dependem somente dos valores iniciais dos ﬂuxos
de potência ativa e reativa nos ramos chaveáveis, i.e. tkm = ukm = 0
(p.u.).
A segunda e terceira partes da Tabela 5.20 reﬂetem os índices
anteriormente discutidos ao ﬁm de cada iteração do processo de co-
estimação não-linear de estados e topologia. Em geral, tais índices
apresentam bons resultados em todos os casos, indicando assim boa
qualidade na estimação dos estados. Deve-se de dar destaque ao Caso
D, pois em sua primeira coestimação não havia resultados satisfatórios
quanto às métricas de tensão. No entanto, ao ﬁnal de todo processo
iterativo há uma melhora signiﬁcativa nos valores das mesmas. Tal
fato é fortemente evidenciado pela redução no valor da função-objetivo
de J = 257, 94 para J = 6, 589. Como pode ser visualizado na Ta-
bela 5.20, o termo Jmvap apresenta um decréscimo considerável quando
comparado ao seu valor inicial em todos os casos simulados.
5.4 Sistema Teste IEEE 30 Barras
Os dados do sistema teste IEEE de 30 barras, representado na
Figura 5.3, estão disponíveis em [65]. Este sistema foi utilizado ante-
riormente no estudo de ﬂuxo de potência no nível subestação por [64].
Os parâmetros utilizados neste trabalho, bem como a conﬁguração do
caso base podem ser encontrados no Apêndice C. As subestações 12 e
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Figura 5.3  Sistema-teste IEEE de 30 barras
Ambas as subestações possuem arranjo do tipo barra dupla en-
volvendo múltiplos circuitos, sendo que a subestação 12 é constituída
por 10 disjuntores, sete nós elétricos e uma barra de carga. Já a su-
bestação 15 possui oito disjuntores e seis nós elétricos. A interligações
entre as subestações 12 e 15 e as demais estão representadas na Figura
5.3, enquanto que a sua representação no nível de seção de barra com
os status corretos é mostrada na Figura 5.4.
Este sistema modelado no nível de seção de barra apresenta um
total de 41 nós elétricos e 59 ramos, dos quais 18 são chaveáveis. Devido
ao arranjo físico das subestações, os casos simulados são apresentados
conforme Tabela 5.21.
Os resultados da aplicação do método CNET para o sistema
IEEE 30 barras em relação ao Caso A são apresentados na Tabela 5.22.
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Tabela 5.21  Síntese dos casos simulados
Caso Simulação Disj. Correto Simulado
A Exclusão Múltipla D1 Fechado Aberto
D12 Fechado Aberto
B Inclusão de linha D3 Aberto Fechado




D Topologia Original Todos Figura Figura
5.4 5.4
Tabela 5.22  Resultados Caso A - Exclusão múltipla de linhas
Disj. Ramo Iteração 1 Iteração 2
(De - P/) Presumido Estimado Presumido Estimado
01 15 - 31 A F F F
02 15 - 32 F F F F
03 15 - 33 A A A A
04 15 - 34 A A A A
05 31 - 35 A A A A
06 32 - 35 A A A A
07 33 - 35 F F F F
08 34 - 35 F F F F
09 12 - 37 F F F F
10 12 - 38 F F F F
11 12 - 39 F F F F
12 12 - 40 A F F F
13 12 - 41 F F F F
14 36 - 37 A A A A
15 36 - 38 A A A A
16 36 - 39 A A A A
17 36 - 40 A A A A
18 36 - 41 F F F F
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Figura 5.4  Detalhamento das subestações 12 e 15 no nível de seção
de barra
Nota-se que o método continua sendo capaz de apresentar bom de-
sempenho na avaliação da topologia, já que no ﬁm de duas iterações
as informações corretas dos status dos disjuntores são determinadas.
Este fato é um indicativo de que a metodologia proposta não é afe-
tada pela dimensão do sistema. Observa-se também que a alteração
ocorre somente nos dispositivos que tiveram seus status erroneamente
presumidos. Os status dos demais dispositivos sempre permanecem
inalterados. Em relação ao desempenho computacional, o tempo total
requerido para o processamento deste caso foi de 4,5504 segundos.
A Tabela 5.23 apresenta os resultados da simulação para o Caso
B, que contempla a inicialização do algoritmo a partir de uma topologia
contaminada por um erro de inclusão. O tempo demandado para a
convergência do programa, que ocorreu em 2 iterações, foi de 4,3352
segundos. Nota-se que, apesar da quantidade de disjuntores presentes
neste sistema ser superior ao sistema estudado na Seção 5.3, o método
proposto é capaz de convergir rapidamente. Observa-se também da
Tabela 5.23 que as alterações nos status dos dispositivos são realizadas
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Tabela 5.23  Resultados Caso B - Inclusão de linha
Disj. Ramo Iteração 1 Iteração 2
(De - P/) Presumido Estimado Presumido Estimado
01 15 - 31 F F F F
02 15 - 32 F F F F
03 15 - 33 F A A A
04 15 - 34 A A A A
05 31 - 35 A A A A
06 32 - 35 A A A A
07 33 - 35 F F F F
08 34 - 35 F F F F
09 12 - 37 F F F F
10 12 - 38 F F F F
11 12 - 39 F F F F
12 12 - 40 F F F F
13 12 - 41 F F F F
14 36 - 37 A A A A
15 36 - 38 A A A A
16 36 - 39 A A A A
17 36 - 40 A A A A
18 36 - 41 F F F F
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apenas naqueles cujos status foram erroneamente presumidos.
Tabela 5.24  Resultados Caso C - Partida Plana
Disj. Ramo Iteração 1 Iteração 2
(De - P/) Presumido Estimado Presumido Estimado
01 15 - 31 A F F F
02 15 - 32 A F F F
03 15 - 33 A A A A
04 15 - 34 A A A A
05 31 - 35 A A A A
06 32 - 35 A A A A
07 33 - 35 A F F F
08 34 - 35 A F F F
09 12 - 37 A F F F
10 12 - 38 A F F F
11 12 - 39 A F F F
12 12 - 40 A F F F
13 12 - 41 A F F F
14 36 - 37 A A A A
15 36 - 38 A A A A
16 36 - 39 A A A A
17 36 - 40 A A A A
18 36 - 41 A F F F
O Caso C para este sistema considera a inicialização do algoritmo
a partir da partida plana de topologia isto é, todos os disjuntores
inicialmente abertos. Na Tabela 5.24, são apresentados os resultados
obtidos. Veriﬁca-se que o método CNET convergiu em duas iterações,
com tempo de processamento de 4,6853 segundos. Houve alteração na
conﬁguração em dez dispositivos chaveáveis, permanecendo os demais
inalterados.
Para o Caso D, em que a topologia presumida é igual à topologia
correta do sistema, a CNET convergiu em apenas uma iteração con-
forme esperado, com um tempo de processamento de 2,8156 segundos.
Todos os resultados numéricos obtidos ao decorrer das simu-
lações para este sistema estão consolidados na Tabela 5.25. Nota-se
que, nas inicializações das variáveis, todos os termos Jmqp são maio-
res numericamente do que os termos Jmvap. Entretanto logo ao ﬁm
da primeira coestimação os valores de Jmqp apresentam uma brusca
redução. No Caso B, por exemplo, parte-se de Jmqp = 39516, 71 e na
iteração ﬁnal este índice se reduz a Jmqp = 1, 448, evidenciando-se as-
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sim a eﬁcácia na metodologia de coestimação não-linear de estados e
topologia. Quanto à qualidade dos resultados da estimação de estados,
observa-se que todos os índices de desempenho apresentam ao ﬁnal do
processo iterativo uma ordem de grandeza de 2× 10−2, que é a mesma
da precisão utilizada na simulação das medidas geradas.
Em geral, o valor do termo Jmvap ao ﬁm da primeira coestima-
ção apresenta valores mais elevados que o termo Jmqp. Este resultado
é esperado, pois nestes casos a topologia presumida inicialmente não
corresponde à topologia correta do sistema, levando o termo Jmvap a
valores muito maiores que o termo Jmqp. Em todos os casos, ao ﬁnal do
processo iterativo de coestimação a função-objetivo apresenta valores
entre 1.8 (p.u.) e 2.9 (p.u.).
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5.5 Sistema COPEL 55 Barras
Como descrito em [28], o sistema COPEL de 55 barras, corres-
ponde a uma parte da rede de alta tensão da região metropolitana
da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Este sistema, apresen-
tado na Figura 5.5, já foi alvo de outros estudos relacionados a ﬂuxo
de potência em redes modeladas no nível de seção de barra [64]. No
Anexo C encontram-se os parâmetros do sistema, o detalhamento do
plano de medição utilizado e os valores iniciais utilizados pelo algoritmo
proposto. A região de interesse de estudo é a subestação de Umbará,
representada pelo número 55, conforme Figura 5.5. De acordo com
[28], ela é constituída por duas barras principais, barras 55 e 56, e uma
barra de transferência, de número 57.
Este sistema possui algumas peculiaridades, que não são utiliza-
das na solução do problema CNET, mas que convém citar neste traba-
lho a ﬁm aproximar o sistema-teste de sua condição operativa normal.
São elas:
 O sistema opera normalmente com as barras principais interliga-
das através do disjuntor D29;
 O pares de ramos chaveáveis D7 e D4, D28 e D27, D12 e D13,
D18 e D19, D25 e D24 são compostos por chaves seccionadoras,
sendo que os dois componentes de cada par nunca poderão estar
fechados ao mesmo tempo;
 Para cada saída de linha, o ramo superior é o de transferência,
por exemplo, os pares, D2 e D5, D8 e D10, D14 e D16, D20 e
D22.
Observa-se pela Figura 5.6 que, quando modelado no nível de
seção de barra, o sistema Copel passa a conter um total de 71 nós
elétricos e 103 ramos, sendo que 30 ramos são chaveáveis.
As simulações efetuadas para este sistema, por ser um sistema
real com uma quantidade signiﬁcativa de ramos, disjuntores e nós elé-
tricos, serão as seguintes:
Caso A: Inicialização da coestimação a partir de uma topologia que
contem erro no status do disjuntor interligador de barra. Deste
modo, o disjuntor D29 é considerado erroneamente aberto, elimi-
nando a conexão entre as barras 55 e 56, que na realidade estão
interconectadas;













































Figura 5.5  Sistema-teste Copel de 55 barras


















































Figura 5.6  Detalhamento da subestação 55 em nível de seção de barra
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Caso B: Condição inicial de partida plana de topologia, em que to-
dos os ramos chaveáveis são considerados abertos;
Caso C: Condição na qual a topologia presumida é igual a topologia
correta.
Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5.26. É possí-
vel observar que o método CNET foi capaz de estimar a topologia em
duas iterações, e somente ocorre alteração no status do disjuntor de
número 29, o qual foi erroneamente presumido. O tempo total gasto
para a convergência deste caso foi de 18,69 segundos. Apesar deste
sistema possuir maior complexidade que os estudados anteriormente e
o arranjo da subestação ser mais elaborado, aplica-se mais uma vez a
observação anterior sobre resultados para as estimativas dos estados, ou
seja, o algoritmo é capaz de estimar concomitantemente os estados e a
topologia correta de sistemas com grande número de ramos chaveáveis
em poucas iterações.
Os resultados da aplicação do método CNET, para o Caso B de
partida plana, são mostrados na Tabela 5.27. Veriﬁca-se que a conver-
gência do programa foi alcançada em duas iterações, alterando somente
os status dos dispositivos erroneamente presumidos. Deve-se destacar
que este caso, foi o que mais demandou tempo de processamento dentre
os casos estudados (51,6876 segundos).
Uma simulação adicional, denotada como Caso C, no qual a to-
pologia presumida é a correta converge em apenas uma iteração. O
tempo de processamento é igual a 10,2075 segundos, sendo portanto
inferior aos casos anteriores para este sistema.
Os resultados numéricos decorrentes das simulações anteriores
são consolidados na Tabela 5.28, na qual pode se veriﬁcar o consistente
decréscimo do valor da função-objetivo ao ﬁnal do processo iterativo,
em todos os casos simulados. Novamente, deve-se destacar o caso da
inicialização desde a partida plana no qual, embora o valor de J =
259, 0 na primeira iteração seja elevado, ao ﬁnal do processo iterativo
o mesmo decresce signiﬁcativamente. A quantidade de iterações do
MPDPI do laço iterativo interno varia com o caso estudado.
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Tabela 5.26  Resultados Caso A - Erro no disjuntor interligador
Disj. Ramo Iteração 1 Iteração 2
(De - P/) Presumido Estimado Presumido Estimado
01 01 - 55 F F F F
02 57 - 59 A A A A
03 58 - 59 F F F F
04 55 - 58 F F F F
05 57 - 60 A A A A
06 58 - 60 F F F F
07 56 - 58 A A A A
08 57 - 61 A A A A
09 63 - 61 F F F F
10 57 - 62 A A A A
11 62 - 63 F F F F
12 56 - 63 F F F F
13 55 - 63 A A A A
14 57 - 64 A A A A
15 64 - 66 F F F F
16 57 - 65 A A A A
17 65 - 66 F F F F
18 56 - 66 F F F F
19 55 - 66 A A A A
20 57 - 67 A A A A
21 67 - 69 F F F F
22 57 - 68 A A A A
23 68 - 69 F F F F
24 55 - 69 F F F F
25 56 - 69 A A A A
26 57 - 70 A A A A
27 55 - 70 A A A A
28 56 - 70 A A A A
29 55 - 56 A F F F
30 71 - 56 F F F F
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Tabela 5.27  Resultados Caso B - Partida Plana
Disj. Ramo Iteração 1 Iteração 2
(De - P/) Presumido Estimado Presumido Estimado
01 01 - 55 A F F F
02 57 - 59 A A A A
03 58 - 59 A F F F
04 55 - 58 A F F F
05 57 - 60 A A A A
06 58 - 60 A F F F
07 56 - 58 A A A A
08 57 - 61 A A A A
09 63 - 61 A F F F
10 57 - 62 A A A A
11 62 - 63 A F F F
12 56 - 63 A F F F
13 55 - 63 A A A A
14 57 - 64 A A A A
15 64 - 66 A F F F
16 57 - 65 A A A A
17 65 - 66 A F F F
18 56 - 66 A F F F
19 55 - 66 A A A A
20 57 - 67 A A A A
21 67 - 69 A F F F
22 57 - 68 A A A A
23 68 - 69 A F F F
24 55 - 69 A F F F
25 56 - 69 A A A A
26 57 - 70 A A A A
27 55 - 70 A A A A
28 56 - 70 A A A A
29 55 - 56 A F F F
30 71 - 56 A F F F
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Todos os índices de desempenho para este sistema-teste assumem
valores dentro dos mesmos limites apresentados para os outros sistemas-
teste. Isto é um indicativo de que o método é robusto, já que os índices
alcançam valores de boa qualidade para os estados estimados face a
condições de partida do algoritmo contaminadas por diversos tipos de
erros presentes na topologia do sistema.
5.6 Desempenho do Método de Coestimação Não Linear
 Desempenho do método
Quanto à estimação dos estados, ou seja, tensão complexa nas
barras e ﬂuxos de potência ativa e reativa nos disjuntores, os re-
sultados deste capítulo permitem aﬁrmar que o método proposto
nesta disssertação é eﬁcaz. Invariavelmente, em todos os sistemas
estudados, sob diferentes condições iniciais, observa-se uma signi-
ﬁcativa redução na função-objetivo, aliada a uma boa qualidade
de estimação, independente da estrutura do sistema e arranjo das
subestações. Estas constatações reﬂetem-se nos índices de desem-
penho considerados neste trabalho.
Quanto à estimação da topologia: o método não é afetado pela
quantidade de erros de topologia conforme é evidenciado pelos
casos de partida plana. Pode-se aﬁrmar que o método é robusto
pois, para quaisquer que sejam as condições iniciais de partida
de topologia, ao ﬁnal do processo iterativo é encontrada a melhor
conﬁguração, que se adapta às medidas disponíveis no sistema.
Em relação a métodos mais tradicionais de processamento de er-
ros de topologia [26] e [67], o método proposto apresenta eﬁcácia
semelhante na detecção e identiﬁcação de erros apresentando, en-
tretanto ganho adicional, advindo de sua capacidade de estimar
conjuntamente os estados do sistema.
 Desempenho computacional
Toda a implementação computacional é realizada no software
MATLAB® em um computador pessoal dotado de processador
Intel® Core i5 com clock interno de 2,27 GHz. A convergência
do algoritmo do método primal-dual de pontos interiores, exe-
cutado no laço interno do algoritmo proposto, ocorre entre 13 e
17 iterações para todas as situações simuladas. Por sua vez, a
maior demanda de tempo para processamento exigido é para o
sistema COPEL de 55 barras, com condição inicial de topologia
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partida plana, utilizando 51,6876 segundos em todo o processo
da CNET. O menor tempo computacional demandado é para o
sistema IEEE 24 barras, com condição inicial de topologia em
que os status presumidos eram iguais aos estimados, caso em que
foram necessários apenas 2,3978 segundos por todo o processo da
CNET.
A etapa do algoritmo que exige o maior esforço computacional é a
solução do sistema linear da Equação (4.14), que pode apresentar
ordem bastante elevada. Deve-se ressaltar, que neste trabalho,
nenhuma técnica de esparsidade e ordenação foi utilizada para
melhorar o desempenho quanto a este quesito.
5.7 Conclusões
Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos com o al-
goritmo proposto para análise de coestimação de estados e topologia
considerando-se três sistemas-teste: IEEE 24 barras, IEEE 30 barras e
sistema real da Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL
de 55 barras.
A eﬁcácia do método proposto é testada considerando-se dife-
rentes formas de inicialização do algoritmo de coestimação proposto,
incluindo topologias contaminadas por erros (erros de exclusão, erro de
inclusão, erro de by - pass) e partida plana. Adicionalmente, diferen-
tes tipos de conﬁgurações de subestações, tais como conﬁgurações em
anel, disjuntor e meio, barra dupla, foram levados em conta. Os resulta-
dos fornecidos mostram que a ferramenta computacional desenvolvida
é capaz de fornecer estimativas de boa qualidade para as variáveis de
estado do sistema, em conjunto com a topologia que melhor representa
a rede elétrica de acordo com as medidas disponíveis.
Os tempos computacionais envolvidos são diretamente propor-
cionais à dimensão do sistema em estudo e são também inﬂuenciados
pela condição inicial de partida da topologia. O desempenho computa-
cional do programa pode ser signiﬁcativamente melhorado mediante o
uso de técnicas avançadas especíﬁcas para armazenamento compacto e
manipulação das matrizes envolvidas no método proposto.
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
6.1 Conclusões
Os centros de operação e controle de sistemas de potência são de
fundamental importância para a operação da rede de energia elétrica.
Para o correto desempenho das funções encarregadas da segurança da
operação implementadas nos referidos centros, o papel do estimador de
estados é fundamental. Este é um aplicativo computacional capaz de
fornecer todas variáveis essenciais às funcionalidades dos algoritmos de
análise de segurança em sistemas elétricos.
Na atualidade, os estimadores de estados convencionais depen-
dem, além de um bom plano de medição, também de uma base de
dados estática contendo informações relativas aos parâmetros da rede e
da topologia da rede, atualizada por aplicativos conhecidos como Con-
ﬁguradores de Redes. Deste modo, apenas as variáveis de estado analó-
gicas são verdadeiramente estimadas, já que a topologia fornecida pelo
Conﬁgurador é utilizada sem que seja questionada a sua consistência
com as medidas disponíveis.
Esta dissertação apresenta uma ferramenta computacional de
Coestimação Não-Linear de Estados e Topologia (CNET) capaz de
estimar conjuntamente os estados e a topologia corrente do sistema
elétrico de potência. Para tanto, o algoritmo desenvolvido faz uso de
uma função-custo multi-objetivo, na qual o critério dos mínimos qua-
drados ponderados processa os resíduos de estimação, enquanto que o
critério dos mínimos valores absolutos é utilizado no tratamento das
restrições operacionais decorrentes da representação dos ramos chaveá-
veis nas subestações.
O uso da representação não-linear para rede elétrica no nível
de subestação e do critério multi-objetivo permite a obtenção completa
tanto dos resultados analógicos (ou seja, as variáveis de estado contendo
as tensões complexas nas barras e ﬂuxos de potência ativa e reativa
através dos disjuntores) quanto dos resultados digitais que deﬁnem a
topologia da rede, representada pelos status dos dispositivos chaveáveis.
O problema de coestimação é resolvido nesta dissertação medi-
ante o uso do método primal-dual de pontos interiores. O desempenho
da metodologia proposta é avaliado por índices de desempenho especí-
ﬁcos, entre os quais os desenvolvidos em [63]. Bons resultados prelimi-
nares obtidos para um sistema-teste de pequeno porte são conﬁrmados
pela aplicação do algoritmo proposto a sistemas-teste de maior porte.
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A topologia do sistema é obtida por meio do laço externo do
algoritmo iterativo proposto e fornece o correto ajuste da topologia
presumida, gerando a topologia estimada. Para todos os casos inves-
tigados neste trabalho, a topologia correta é obtida com sucesso em
apenas duas iterações, independentemente da condição inicial de par-
tida este padrão de convergencia se veriﬁca tanto para casos de partida
plana de topologia (ou seja, todos os disjuntores abertos) quanto para
outras condições iniciais. Adicionalmente, o desempenho do método
proposto também não é afetado pelo tipo de arranjo físico das subes-
tações.
Pode-se portanto aﬁrmar que a aplicação do algoritmo aos siste-
mas teste IEEE de 24 e 30 barras, assim como ao sistema COPEL de
55 barras comprova o potencial da Coestimação Não-Linear de Esta-
dos e Topologia. Resultados analógicos (variáveis de estado) e digitais
(topologia corrente da rede elétrica) corretos foram sistematicamente
obtidos em todos os casos analisados. Além disso, cabe destacar a
precisão numérica dos resultados, mensurada pelos índices de desem-
penho, e a robustez do algoritmo proposto, observada pela aplicação
de diversas condições iniciais de partida para a topologia da rede.
6.2 Sugestões para trabalhos futuros
Considerando os objetivos desta dissertação, este trabalho apre-
senta o desenvolvimento de uma ferramenta de coestimação com vistas
à estimação de estados e topologia considerando o modelo não-linear
completo para a rede elétrica. Em seguida é apresentada uma lista com
sugestões e perspectivas para novos trabalhos:
 Análise de erros grosseiros (simples e múltiplos) em medidas ana-
lógicas, contemplando o coestimador de estados proposto;
 Estudo do problema de coestimação de estados com objetivo de
veriﬁcar o comportamento do mesmo face à ocorrência de erros
conjuntos em medidas analógicas e digitais;
 Estudo da extensão da presente formulação para inclusão de me-
didas fasoriais;
 Extensão da formulação proposta a sistemas de distribuição de
energia e micro-redes;
 Reformulação do coestimador visando aprimorar o desempenho
computacional mediante técnicas de vetorização, esparsidade, ar-
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mazenamento compacto de matrizes, visando sua aplicabilidade
à operação em tempo real de sistemas de energia;
 Aplicação do método CNET em dois níveis hierárquicos de esti-
mação, com investigações adicionais relativas ao processamento
de medidas com erros grosseiros;
 Análise de observabilidade do sistema estendida ao coestimador
proposto.
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APÊNDICE A -- Matrizes Jacobianas do Problema
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Neste Apêndice, descreve-se todo o desenvolvimento para a ob-
tenção das equações generalizadas do ﬂuxo de potência no sentido da
aplicação à estimação de estados com vistas ao modelo não-linear da
rede elétrica. Para este propósito, adotou-se como referência [47].
A.1 EQUACIONAMENTOGERAL DO FLUXODE POTÊN-
CIA
A seguir, são desenvolvidas as expressões do ﬂuxo de potência
entre barras para o modelo convencional da rede elétrica, contemplando
as linhas de transmissão e transformadores.
a. Linhas de Transmissão
O modelo pi equivalente de uma linha de transmissão, ilustrado
através da Figura A.1, é composto por três parâmetros: resistência série
rkm; reatância série xkm; e a susceptância shunt bkm. Considerando
que a expressão da impedância em termos dos parâmetros é dada por
zkm = rkm + jxkm (A.1)
e o tipo de análise de circuito desejada é a nodal, ﬁca necessário traba-
lhar com os parâmetros série em termos da condutância e susceptância
da linha, logo, a admitância série do ramo ﬁca:
ykm = z
−1






















Quando o modelo pi representa uma linha de transmissão, têm-se
rkm e xkm positivos, o que implica gkm positivo e bkm negativo (ou
seja, indutivo). Já o elemento bshkm é positivo, pois o shunt de linha é
do tipo capacitivo.
A partir da inspeção da corrente Ikm, mostrada na Figura A.1,
nota-se que ela é formada por duas componentes: uma série (ramo da
impedância zkm) e outra shunt (ramo da susceptância bshkm). Assim,








Figura A.1  Modelo pi equivalente de uma linha de transmissão.
Ikm = ykm(Ek − Em) + jbshkm · Ek
Imk = ykm(Em − Ek) + jbshkm · Em
(A.4)
sendo, Ek = Vk · ejθk e Em = Vm · ejθm .
Com base nas relações de tensões e correntes, segue-se o equaci-
onamento do ﬂuxo de potência complexa correspondente a uma linha
de transmissão:
S∗km = Pkm − j ·Qkm = E∗k · Ikm
S∗km = E
∗
k[ykm(Ek − Em) + jbshkm · Ek]
S∗km = ykm · Vk · e−jθk(Vk · ejθk − Vm · ejθm) + jbshkm · V 2k
S∗km = ykm · V 2k − ykm · Vk · Vm · e−j(θk−θm) + jbshkm · V 2k
(A.5)
Considerando, θkm = θk− θm, ejθkm = cosθkm + jsenθkm,
e−jθkm = cosθkm − jsenθkm, e ykm = gkm + jbkm, têm-se:
S∗km = (gkm + jbkm) · V 2k
−(gkm + jbkm) · Vk · Vm · (cosθkm − jsenθkm)
+jbshkm · V 2k
(A.6)
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Separando a parte real e imaginária da Equação (A.6), obtém-se





−Vk · Vm · gkm · cosθkm
−Vk · Vm · bkm · senθkm
Qkm = −V 2k (bkm + bshkm)
+Vk · Vm · bkm · cosθkm
−Vk · Vm · gkm · senθkm
(A.7)




−Vk · Vm · gkm · cosθmk
−Vk · Vm · bkm · senθmk
Qmk = −V 2m(bkm + bshkm)
+Vk · Vm · bkm · cosθmk
−Vk · Vm · gkm · senθmk
(A.8)
sendo θmk = θm − θk.
Considerando cosθmk = cosθkm e senθmk = −senθkm,




−Vk · Vm · gkm · cosθkm
+Vk · Vm · bkm · senθkm
Qmk = −V 2m(bkm + bshkm)
+Vk · Vm · bkm · cosθkm
+Vk · Vm · gkm · senθkm
(A.9)
b. Transformadores
O modelo equivalente de transformadores utilizados em estudos
convencionais de estimação de estados e ﬂuxo de potência, é composto
por uma impedância zkm em série e um auto-transformador ideal no
lado primário, com uma relação de transformação dada por trkm , onde
trkm = akm · ejφ e trkm = a−1km · e−jφ. Tal modelo pode ser visuali-
















Figura A.2  Modelo equivalente de transformadores com relação com-
plexa de transformação.
Comumente os dados da rede são representados conforme Figura
A.2-b [47], porém, para facilitar e simpliﬁcar o equacionamento, a re-
presentação adotada neste estudo é a apresentada pela Figura A.2-a.
Logo, caso os dados do transformador estejam de acordo com a repre-





por exemplo: se é dado um trafo de 500/750 kV com relação de tap
de 1,050:1 no lado de baixa (500 kV) e sem defasagem de fase, então,
trkm = 1/1, 050 = 0, 9524.
c. Transformador em Fase
De forma geral, a modelagem de transformadores em fase com-
preende uma impedância ou admitância série e um auto-transformador
ideal (sem perdas no núcleo) cuja relação de transformação é dada por
1 : akm. A Figura A.3 representa este tipo de transformador interli-
gando as barras k-m.
Como pode ser visualizado, P denota um ponto de referência
para a relação de transformação. Asssim, a relação da magnitude de
tensão neste ponto pela barra k é dada por akm, ou seja, Vp = akm ·
Vk. Como neste caso não existe defasamento angular entre k e P (θk =
θm), a relação entre as tensões complexas é dada por:















A partir do modelo ideal, isto é, sem perda de potência no trans-
formador, a seguinte relação é válida:
Ek · I∗km + Ep · I∗mk = 0




= − |Ikm||Imk| = −akm.
Realizando a análise nodal do modelo de transformador, ilus-
trado na Figura A.3, em termos das correntes complexas Ikm e Imk,
têm-se as seguintes equações:
Ikm = akm · Ipm = akm(−Imk)
Ikm = −akm · ykm(Em − Ep)
= −akm · ykm · Em + akm · ykm · Ep (A.13)
como Ep = Ek · akm, segue-se que
Ikm = −akm · ykm · Em + a2km · ykm · Ek (A.14)
e
Imk = ykm(Em − Ep) = ykm · Em − ykm · Ep
Imk = ykm · Em − akm · ykm · Ek (A.15)
Com base nas relações de tensões e correntes, segue o equacio-
namento do ﬂuxo de potência complexa no ramo convencional k-m:
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S∗km = Pkm − jQkm = E∗k · Ikm
S∗km = E
∗
k · [−akm · ykm · Em
+a2km · ykm · Ek]
S∗km = Vk · e−jθk [−akm · ykm · Vm · ejθm
+a2km · ykm · Vk · ejθk ]
S∗km = ykm · akm · Vk · e−jθk [−Vm · ejθm
+akm · Vk · ejθk ]
S∗km = −ykm · akm · Vk · Vm · e−j(θk−θm)
+ykm · a2km · V 2k
(A.16)
considerando θkm = θk−θm, ejθkm = cosθkm+jsenθkm, e−jθkm =
cosθkm − jsenθkm e ykm = gkm + jbkm têm-se:
S∗km = −(gkm + jbkm) · akm · Vk · Vm · (cosθkm − jsenθkm)
+(gkm + jbkm) · a2km · V 2k
(A.17)
Separando a parte real e a imaginária da expressão (A.17), obtém-




km · V 2k · gkm
−akm · Vk · Vm · gkm · cos(θkm)
−akm · Vk · Vm · bkm · sen(θkm)
Qkm = −a2km · V 2k · bkm
+akm · Vk · Vm · bkm · cos(θkm)
−akm · Vk · Vm · gkm · sen(θkm)
(A.18)
Seguindo o mesmo procedimento, tem-se o equacionamento do
ﬂuxo de potência complexa através do ramo convencional no sentido de
m-k :
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S∗mk = Pmk − jQmk = E∗m · Imk
S∗mk = E
∗
m · [ykm · Em
−akm · ykm · Ek]
S∗mk = Vm · e−jθm [ykm · Vm · ejθm
−akm · ykm · Vk · ejθk ]
S∗mk = ykm · V 2m
−akm · ykm · Vk · Vm · e−j(θm−θk)
(A.19)
sendo θmk = θm − θk, ejθmk = cosθmk + jsenθmk, e−jθmk =
cosθmk − jsenθmk e ykm = gkm + jbkm têm-se:
S∗mk = (gkm + jbkm) · V 2m
−akm · (gkm + jbkm) · Vk · Vm · (cosθmk − jsenθmk)
(A.20)
Separando a parte real e a imaginária da expressão (A.20), obtém-





−akm · Vk · Vm · gkm · cos(θmk)
−akm · Vk · Vm · bkm · sen(θmk)
Qmk = −V 2m · bkm
+akm · Vk · Vm · bkm · cos(θmk)
−akm · Vk · Vm · gkm · sen(θmk)
(A.21)
d. Transformador Defasador Puro
Os transformadores são equipamentos capazes de controlar a re-
lação de fase, ou defasagem entre as tensões do primário e do secundá-
rio, e assim, prover controle de ﬂuxo de potência ativa entre as barras.
A Figura (A.4) representa este tipo de transformador interligando as
barras k e m.
Analisando o modelo, P é um ponto de referência para a relação
de transformação, assim, a relação da tensão complexa neste ponto pela








k mVp=Vk k okm
Figura A.4  Representação de um transformador defasador.
defasagem causada pelo transformador.
Pela análise nodal do circuito, a expressão da corrente complexa
Ikm ﬁca:
Ikm = e
−jφ · Ipm = e−jφ · (−Imk)
Ikm = −e−jφ · (Em − Ep) · ykm
Ikm = −ykm · Em · e−jφ + ykm · Ep · e−jφ
(A.22)
como Ep = Ekejφ
Ikm = −ykm · Eme−jφ + ykm · Ek (A.23)
De forma análoga tem-se a corrente Imk:
Imk = (Em − Ep) · ykm
Imk = ykm · Em − ykm · Ek · ejφ (A.24)
Com base nas relações de tensões e correntes, equaciona-se o
ﬂuxo de potência complexa da barra k para a m:
S∗km = Pkm − jQkm = E∗k · Ikm
S∗km = E
∗
k · [−ykm · Em · e−jφ + ykm · Ek]
S∗km = Vk · e−jθk [−ykm · Vm · ejθm · e−jφ
+ykm · Vk · ejθk ]
S∗km = ykm · Vk · Vm · e−j(θk−θm+φ) + ykm · V 2k
(A.25)
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sendo ej(θkm+φ) = cos(θkm+φ) + jsen(θkm+φ), e−j(θkm+φ) =
cos(θkm + φ)− jsen(θkm + φ), têm-se:
S∗km = (gkm + jbkm) · Vk · Vm · [cos(θkm + φ)
+jsen(θkm + φ)] + (gkm + jbkm) · V 2k
(A.26)




−Vk · Vm · gkm · cos(θkm + φ)
−Vk · Vm · bkm · sen(θkm + φ)
Qkm = −V 2k · bkm
+Vk · Vm · bkm · cos(θkm + φ)
−Vk · Vm · gkm · sen(θkm + φ)
(A.27)
Seguindo a mesma metodologia descrita anteriormente, tem-se o
ﬂuxo de potência complexa da barra m para k :
S∗mk = Pmk − jQmk = E∗m · Imk
S∗mk = E
∗
m · [ykm · Em
−ykm · Ek · ejφ]
S∗mk = Vm · e−jθm · [ykm · Vm · ejθm
−ykm · Vk · ejθk · ejφ]
S∗mk = ykm · V 2m
−ykm · Vk · Vm · e−j(θm−θk−φ)
(A.28)
sendo, e−j(θmk−φ) = cos(θmk−φ)−jsen(θmk−φ) e substituindo
em (A.28) obtém-se:
S∗mk = (gkm + jbkm) · V 2m
−(gkm + jbkm) · Vk · Vm · [cos(θmk − φ)
−jsen(θmk − φ)]
(A.29)





−Vk · Vm · gkm · cos(θmk − φ)
−Vk · Vm · bkm · sen(θmk − φ)
Qmk = −V 2m · bkm
+Vk · Vm · bkm · cos(θmk − φ)
−Vk · Vm · gkm · sen(θmk − φ)
(A.30)
e. Modelo Uniﬁcado Linha - Transformador
Generalizando o modelo equivalente de linhas de transmissão,
transformadores em fase e defasadores, obtém-se o modelo apresentado











Figura A.5  Representação do modelo uniﬁcado linha - transformador.
Onde 1 : ttrkm representa a relação de transformação do auto-
transformador ideal e ttrkm = akm · ejφ.
Desta maneira, a expressão generalizada de ﬂuxo de potência da
barra k para a barra m resulta em:
Pkm = a
2
km · V 2k · gkm
−akm · Vk · Vm · gkm · cos(θkm + φ)
−akm · Vk · Vm · bkm · sen(θkm + φ)
Qkm = −a2km · V 2k · (bkm + bshkm)
+akm · Vk · Vm · bkm · cos(θkm + φ)
−akm · Vk · Vm · gkm · sen(θkm + φ)
(A.31)
Equacionamento Geral do Fluxo de Potência 151




−akm · Vk · Vm · gkm · cos(θmk − φ)
−akm · Vk · Vm · bkm · sen(θmk − φ)
Qmk = −V 2m · (bkm + bshkm)
+akm · Vk · Vm · bkm · cos(θmk − φ)
−akm · Vk · Vm · gkm · sen(θmk − φ)
(A.32)
Notar que o efeito do transformador está relacionado a barra k,
isto porque o trafo está conectado a esta barra. Assim, é de vital impor-
tância observar que a relação akm não faz parte do equacionamento,
logo, deve-se tomar cuidado na hora de se implementar os ﬂuxos da
barra m para a barra k.
Adicionalmente na expressão (A.30), o termo a2km aparece
multiplicando bshkm, o que ﬁsicamente não existe, porém, não é errado
o seu uso, já que se o dispositivo for uma linha de transmissão akm
vale 1, não afetando de forma errônea a expressão de ﬂuxo reativo. Se
o dispositvo envolvido for um transformador, bshkm é igual a zero, ou
seja, não causa nenhum prejuízo a expressão.
Para tais equações, as variáveis akm, φ e bshkm assumem valores
particulares, mostrados na Tabela A.1 a seguir:
Tabela A.1  Valores particulares das variáveis akm, φ e bshkm em vir-
tude do equipamento
Equipamento akm φ bshkm
Linha de Transmissão 1 0 ∀ valor
Trafo Defasador ∀ valor ∀ valor 0
Trafo em Fase ∀ valor 0 0
Trafo Defasador Puro 1 ∀ valor 0
f. Derivadas Parciais das Equações de Fluxo em Relação aos
Estados
Considerando as equações de ﬂuxo de potência generalizadas da
barra k para a barram em ramos convencionais, e as variáveis de estado
nos nós elétricos do sistema θk, θv, Vk, Vm assim como as variáveis
de estado para os ﬂuxos de potência nos ramos chaveáveis tkl, tlk, ukl
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e ulk, as expressões das derivadas parciais dos ﬂuxos ativos e reativos
em relação aos estados são dados da seguinte forma:
- Para os ﬂuxos de potência ativa:
∂Pkm
∂θk
= akm · Vk · Vm · gkm · sen(θkm + φ)
−akm · Vk · Vm · bkm · cos(θkm + φ)
∂Pkm
∂θm
= −akm · Vk · Vm · gkm · sen(θkm + φ)
+akm · Vk · Vm · bkm · cos(θkm + φ)
∂Pkm
∂Vk
= 2 · a2km · Vk · gkm
−akm · Vm · gkm · cos(θkm + φ)
−akm · Vm · bkm · sen(θkm + φ)
∂Pkm
∂Vm
= −akm · Vk · gkm · cos(θkm + φ)
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- Para os ﬂuxos de potência reativa:
∂Qkm
∂θk
= −akm · Vk · Vm · bkm · sen(θkm + φ)
−akm · Vk · Vm · gkm · cos(θkm + φ)
∂Qkm
∂θm
= akm · Vk · Vm · bkm · sen(θkm + φ)
+akm · Vk · Vm · gkm · cos(θkm + φ)
∂Qkm
∂Vk
= −2 · a2km · Vk · (bkm + bshkm)
+akm · Vm · bkm · cos(θkm + φ)
−akm · Vm · gkm · sen(θkm + φ)
∂Qkm
∂Vm
= akm · Vk · bkm · cos(θkm + φ)















Agora, considerando as equações de ﬂuxo no sentido da barra m
para a barra k, tem-se:
- Para os ﬂuxos de potência ativa:
∂Pmk
∂θk
= −akm · Vk · Vm · gkm · sen(θmk − φ)
+akm · Vk · Vm · bkm · cos(θmk − φ)
∂Pmk
∂θm
= akm · Vk · Vm · gkm · sen(θmk − φ)
−akm · Vk · Vm · bkm · cos(θmk − φ)
∂Pmk
∂Vk
= −akm · Vm · gkm · cos(θmk − φ)
−akm · Vm · bkm · sen(θmk − φ)
∂Pkm
∂Vm
= 2 · Vm · gkm
−akm · Vk · gkm · cos(θmk − φ)
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- Para os ﬂuxos de potência reativa:
∂Qmk
∂θk
= akm · Vk · Vm · bkm · sen(θmk − φ)
+akm · Vk · Vm · gkm · cos(θmk − φ)
∂Qmk
∂θm
= −akm · Vk · Vm · bkm · sen(θmk − φ)
−akm · Vk · Vm · gkm · cos(θmk − φ)
∂Qmk
∂Vk
= akm · Vm · bkm · cos(θmk − φ)
−akm · Vm · gkm · sen(θmk − φ)
∂Qmk
∂Vm
= −2 · Vm · (bkm + bshkm)
+akm · Vk · bkm · cos(θmk − φ)














A.2 EQUACIONAMENTOGERAL DAS INJEÇÕES DE PO-
TÊNCIA NAS BARRAS
a. Equações de Injeções de Potência nas Barras
Para obter as injeções de potência nas barras, inicialmente deve-
se calcular o valor líquido de injeção de corrente em uma barra genérica
considerando todos os ﬂuxos de corrente incidentes sobre ela. A Figura
A.6 ilustra esta situação considerando apenas a incidência de ramos
convencionais na barra k.















Figura A.6  Correntes incidentes em uma barra genérica k.
para k = 1, · · · , N , onde k é um nó elétrico genérico, m é um nó
adjacente a k, Ω é o conjunto de nós adjacentes a k, e N é o número
de nós do sistema.
Por meio das expressões de correntes complexas em linhas de
transmissão e transformadores (defasadores ou não) desenvolvidas na
Seção A.1 anterior, esboça-se a forma uniﬁcada para o ﬂuxo de corrente
da barra k para a barra m:
Ikm = [a
2
km · ykm + jbshkm] · Ek
−[akm · ykm · e−jφ] · Em (A.38)







km · ykm + jbshkm)] · Ek
+
∑
m∈Ωk(−akm · ykm · e−jφ) · Em
(A.39)
A Equação (A.37) pode ser rearranjada na forma matricial como
I = Y · E (A.40)
sendo:
I: Vetor contendo as injeções de corrente nos nós, com dimensão
N × 1;
Y: Matriz de admitâncias do sistema, com dimensão N ×N ;
E: Vetor de tensões nos nós elétricos, com dimensão N × 1.
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Os elementos da matriz Y não pertencentes a diagonal principal,
são formados da seguinte forma:
Ykm = −akm · ykm · e−jφ (A.41)






(a2km · ykm + yshkm) (A.42)
Assim, a forma matricial completa da injeção de corrente da
barra genérica k ﬁca:
Ik = Ykk · Ek +
∑
m∈Ωk
Ykm · Em =
∑
m∈k
Ykm · Em (A.43)
onde k é o número de barras adjacentes a barra k, incluindo ela própria.
A matriz Y é comumente decomposta em parte real e parte
imaginária, sendo estas representadas respectivamente por G e B, ou





(Gkm + jBkm) · Em (A.44)
Da expressão (A.44) segue a formulação para o equacionamento
da injeção de potência complexa em uma barra:
S∗k = Pk − jQk = E∗k · Ik






km · ykm + jbshkm)] · Ek
+
∑








km · ykm + jbshkm)]
+Vk · Vm ·
∑








km · (gkm + jbkm) + jbshkm]
−Vk · Vm ·
∑
m∈Ωk [akm · (gkm + jbkm) · (cos(θkm + φ)−jsen(θkm + φ))]
(A.45)






k · a2km · gkm
−∑m∈Ωk akm · Vk · Vm · gkm · cos(θkm + φ)−∑m∈Ωk akm · Vk · Vm · bkm · sen(θkm + φ)






km · bkm + bshkm)
+
∑
m∈Ωk akm · Vk · Vm · bkm · cos(θkm + φ)−∑m∈Ωk akm · Vk · Vm · gkm · sen(θkm + φ)
(A.46)
Em termos da matriz de admitância Y, as equações (A.46) ﬁcam:
Pk = Vk ·
∑




Qk = Vk ·
∑
m∈k Vm · (Gkm · senθkm −Bkm · cosθkm)




b. Equações de Injeções de Potência nas Barras Considerando
os Ramos Chaveáveis
Para que os ramos chaveáveis possam ser devidamente represen-
tados, além dos ramos convencionais (k-m) as expressões (A.47) tam-
bém devem levar em conta os ﬂuxos de potência que chegam/partem
dos ramos (k-l), que contém chaves/disjuntores. Assim, de acordo com













c. Derivadas Parciais das Equações de Injeções em Relação
aos Estados
Considerando as equações de injeções de potência generalizadas
da barra k e as variáveis de estado nos nós elétricos do sistema θk, θv,
Vk, Vm assim como as variáveis de estado para os ﬂuxos de potência
nos ramos chaveáveis tkl, tlk, ukl e ulk, as expressões das derivadas











Figura A.7  Correntes incidentes em uma barra genérica k, conside-
rando ramos convencionais e chaveáveis.
parciais das injeções ativas e reativas de potência em relação aos esta-
dos, resultam em:





m∈Ωk Vk · Vm · [akm · gkm · sen(θkm + φ)
− akm · bkm · cos(θkm + φ)]
∂Pk
∂θm
= Vk · Vm · [−akm · gkm · sen(θkm + φ)





m∈Ωk 2 · a2km · Vk · gkm
+Vm · [−akm · gkm · cos(θkm + φ)
−akm · bkm · sen(θkm + φ)]
∂Pk
∂Vm
= Vk · [−akm · gkm · cos(θkm + φ)




















m∈Ωk [−akm · Vk · Vm · bkm · sen(θkm + φ)
−akm · Vk · Vm · gkm · cos(θkm + φ)]
∂Qk
∂θm
= akm · Vk · Vm · bkm · sen(θkm + φ)
+akm · Vk · Vm · gkm · cos(θkm + φ)
∂Qk
∂Vk




{−2 · Vk · (a2km · bkm + bshkm)
+Vm · [akm · bkm · cos(θkm + φ)
− akm · gkm · sen(θkm + φ)]}
∂Qk
∂Vm
= akm · Vk · bkm · cos(θkm + φ)
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d. Equações das Magnitudes das Tensões na Barras
Como os medidores de tensão medem diretamente o valor da
magnitude dessa grandeza, logo, sua expressão em relação ao estado
de tensão (V) é direta e consequentemente, as derivadas parciais de V





















































e. Composição das Matrizes Jacobianas
A composição da matriz Jacobiana (H ) depende diretamente da
sequência ou posição das variáveis de estado e do vetor de medidas.
Ficando assim, a critério de cada um, o posicionamento de cada de-
rivada parcial das medidas em relação ao estado aferido. A possível
estruturação da referida matriz é apresentada a seguir:






















































































































































































































































































































































































































































































Vale ressaltar que Pmedido ∗k eQ
medido ∗
k existem, se e somente,
ramos chaveáveis incidirem na barra k. Por exemplo, o ramo chaveável
k-l. De maneira análoga é feita a composição para as matrizes Jacobi-
anas das restrições das medidas (Hm), restrições operacionais (Ho) e
restrições estruturais (Hs).
É importante lembrar que em estimação de estados, a barra de
referência é utilizada apenas como referência angular, diferentemente
do problema de ﬂuxo de carga, para o qual a barra de referência comu-
mente é também utilizada como barra de folga (para suprir as cargas do
sistema). Assim, no problema de estimação de estados pode-se escolher
qualquer barra como referência angular porém, é usual retirar a coluna
de H referente ao ângulo de referência do processo de estimação.
APÊNDICE B -- Dados Sistema IEEE 24 Barras

167
Tabela B.1  Dados das barras - Sistema IEEE 24 Barras
Barra Tipo V δ Pd Qd Pg Qg
1 2 1.050 0 0.00 0.00 0.00 0
2 1 1.050 0 0.97 0.20 1.67 0
3 0 1.000 0 1.80 0.37 0.00 0
4 0 1.000 0 0.74 0.15 0.00 0
5 0 1.000 0 0.71 0.14 0.00 0
6 0 1.000 0 1.36 0.28 0.00 0
7 1 1.075 0 1.25 0.25 2.50 0
8 0 1.000 0 1.71 0.35 0.00 0
9 0 1.000 0 1.75 0.36 0.00 0
10 0 1.000 0 1.95 0.40 0.00 0
11 0 1.000 0 0.60 0.00 0.00 0
12 0 1.000 0 0.00 0.00 0.00 0
13 1 1.025 0 2.65 0.54 5.41 0
14 0 1.000 0 0.20 0.00 0.00 0
15 1 1.025 0 3.17 0.64 3.20 0
16 0 1.000 0 2.00 0.20 0.00 0
17 0 1.000 0 0.00 0.00 0.00 0
18 1 1.025 0 3.33 0.68 3.50 0
19 0 1.000 0 1.21 0.37 0.00 0
20 0 1.000 0 1.28 0.26 0.00 0
21 1 1.025 0 0.00 0.00 3.50 0
22 1 1.025 0 0.00 0.00 2.50 0
23 1 1.025 0 0.00 0.00 5.05 0
24 0 1.000 0 0.00 0.00 0.00 0
Seção de barra SE 14
25 0 1.000 0 1.84 0.00 0.00 0
26 0 1.010 0 0.80 0.00 0.50 0
27 0 1.010 0 0.80 0.00 0.00 0
Seção de barra SE 16
28 0 1.025 0 1.00 0.00 0.00 0
29 0 1.025 0 1.50 0.00 0.00 0
30 0 1.025 0 0.20 0.00 0.00 0
31 0 1.025 0 0.30 0.00 0.00 0
32 0 1.025 0 1.20 0.00 0.50 0
33 0 1.025 0 1.50 0.00 0.50 0
34 0 1.025 0 2.80 0.00 0.00 0
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Tabela B.2  Dados das Linhas de Transmissão - IEEE 24 barras
Ramo De Para R X Bsh
1 1 2 0.0026 0.0139 0.4601
2 1 3 0.0546 0.2112 0.0572
3 1 5 0.0218 0.0845 0.0229
4 2 4 0.0328 0.1267 0.0343
5 2 6 0.0497 0.1920 0.0520
6 3 9 0.0308 0.1190 0.0322
7 3 24 0.0023 0.0839 0.0000
8 4 9 0.0268 0.1037 0.0281
9 5 10 0.0228 0.0883 0.0239
10 6 10 0.0139 0.0605 2.4590
11 7 8 0.0159 0.0614 0.0166
12 8 9 0.0427 0.1651 0.0447
13 8 10 0.0427 0.1651 0.0447
14 9 11 0.0023 0.0839 0.0000
15 9 12 0.0023 0.0839 0.0000
16 10 11 0.0023 0.0839 0.0000
17 10 12 0.0023 0.0839 0.0000
18 11 13 0.0016 0.0476 0.0990
19 11 14 0.0054 0.0418 0.0879
20 12 13 0.0061 0.0476 0.0999
21 12 23 0.0124 0.0966 0.2030
22 27 28 0.0050 0.0389 0.0818
23 13 23 0.0111 0.0865 0.1818
24 15 30 0.0022 0.0173 0.0364
25 15 21 0.0032 0.0245 0.0000
26 15 24 0.0067 0.0519 0.1091
27 17 31 0.0033 0.0259 0.0545
28 19 29 0.0030 0.0231 0.0485
29 17 18 0.0018 0.0144 0.0303
30 17 22 0.0135 0.1053 0.2212
31 18 21 0.0016 0.0130 0.0545
32 19 20 0.0026 0.0198 0.0833
33 20 23 0.0014 0.0108 0.0455
34 21 22 0.0087 0.0678 0.1424
Ramos chaveáveis - SE 14
35 14 27 0 0.0000 0.0000
36 14 25 0 0.0000 0.0000
37 25 26 0 0.0000 0.0000
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38 26 27 0 9999.0 0.0000
Ramos chaveáveis - SE 16
39 28 34 0 0.0000 0.0000
40 28 29 0 9999.0 0.0000
41 16 29 0 0.0000 0.0000
42 30 34 0 0.0000 0.0000
43 30 31 0 9999.0 0.0000
44 16 31 0 0.0000 0.0000
45 32 34 0 0.0000 0.0000
46 32 33 0 9999.0 0.0000
47 16 33 0 0.0000 0.0000
 Plano de Medição
O plano de medição utilizado neste sistema teste consiste em:
 12 medidas de tensão nas barras.
 28 medidas de injeção de potência ativa.
 0 medidas de injeção de potência reativa.
 53 medidas de ﬂuxo de potência ativa.
 53 medidas de ﬂuxo de potência reativa.
 Inicialização de variáveis auxiliares do processo iterativo
Todas as variáveis foram inicializadas igualmente foi apresentado
no exemplo ilustrativo
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APÊNDICE C -- Dados Sistema IEEE 30 Barras
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Tabela C.1  Dados das barras - Sistema IEEE 30 Barras
Barra Tipo V δ Pd Qd Pg Qg
1 2 1.06 0 0.000 0.060 5.60 0.000 0.000
2 1 1.043 0 0.217 0.127 0.40 0.500 0.000
3 0 1 0 0.024 0.012 0.00 0.000 0.000
4 0 1 0 0.076 0.016 0.00 0.000 0.000
5 1 1.01 0 0.942 0.190 2.40 0.370 0.000
6 0 1 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
7 0 1 0 0.228 0.109 0.00 0.000 0.000
8 1 1.01 0 0.300 0.300 1.10 0.373 0.000
9 0 1 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
10 0 1 0 0.058 0.020 0.00 0.000 0.190
11 1 1.082 0 0.000 0.000 1.20 0.162 0.000
12 0 1 0 0.212 0.075 0.00 0.000 0.000
13 1 1.071 0 0.100 0.000 1.00 0.000 0.000
14 0 1.000 0 0.262 0.016 0.00 0.000 0.000
15 0 1.000 0 0.282 0.025 0.00 0.000 0.000
16 0 1.000 0 0.035 0.018 0.00 0.000 0.000
17 0 1.000 0 0.090 0.058 0.00 0.000 0.000
18 0 1.000 0 0.032 0.090 0.00 0.000 0.000
19 0 1.000 0 0.095 0.034 0.00 0.000 0.000
20 0 1.000 0 0.022 0.007 0.00 0.000 0.000
21 0 1.000 0 0.175 0.112 0.00 0.000 0.000
22 0 1.000 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
23 0 1.000 0 0.032 0.016 0.00 0.000 0.000
24 0 1.000 0 0.087 0.067 0.00 0.000 0.043
25 0 1.000 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
26 0 1.000 0 0.035 0.023 0.00 0.000 0.000
27 0 1.000 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
28 0 1.000 0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
29 0 1.000 0 0.024 0.009 0.00 0.000 0.000
30 0 1.000 0 0.106 0.019 0.00 0.000 0.000
Seção de barra SE 12 e 15
31 0 1 0 0.11 0.000 0.00 0.000 0.000
32 0 1 0 0.11 0.000 0.00 0.000 0.000
33 0 1 0 0.17 0.000 0.00 0.000 0.000
34 0 1 0 0.20 0.000 0.00 0.000 0.000
35 0 1 0 0.15 0.000 0.00 0.000 0.000
36 0 1 0 0.12 0.000 0.00 0.000 0.000
37 0 1 0 0.11 0.000 0.00 0.000 0.000
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38 0 1 0 0.11 0.000 0.00 0.000 0.000
39 0 1 0 0.11 0.000 0.00 0.000 0.000
40 0 1 0 0.11 0.000 0.00 0.000 0.000
41 0 1 0 0.10 0.000 0.00 0.000 0.000
Tabela C.2  Dados das Linhas de Transmissão - IEEE 30 barras
Ramo De Para R X Bsh
1 1 2 0.0192 0.0575 0.0528
2 1 3 0.0452 0.1652 0.0408
3 2 4 0.5700 0.1737 0.0368
4 3 4 0.0132 0.0379 0.0084
5 2 5 0.0472 0.1983 0.0418
6 2 6 0.0581 0.1763 0.0374
7 4 6 0.0119 0.0414 0.0090
8 5 7 0.0460 0.1160 0.0204
9 6 7 0.0267 0.0820 0.0170
10 6 8 0.0120 0.0420 0.0090
11 6 9 0.0000 0.2080 0.0000
12 6 10 0.0000 0.5560 0.0000
13 9 11 0.0000 0.2080 0.0000
14 9 10 0.0000 0.1100 0.0000
15 4 37 0.0000 0.2560 0.0000
16 13 38 0.0000 0.1400 0.0000
17 14 39 0.1231 0.2559 0.0000
18 31 40 0.0662 0.1304 0.0000
19 16 41 0.0945 0.1987 0.0000
20 14 32 0.2210 0.1997 0.0000
21 16 17 0.0524 0.1923 0.0000
22 18 33 0.1073 0.2185 0.0000
23 18 19 0.0639 0.1292 0.0000
24 19 20 0.0340 0.0680 0.0000
25 10 20 0.0936 0.2090 0.0000
26 10 17 0.0324 0.0845 0.0000
27 10 21 0.0348 0.0749 0.0000
28 10 22 0.0727 0.1499 0.0000
29 21 22 0.0116 0.0236 0.0000
30 23 34 0.1000 0.2020 0.0000
31 22 24 0.1150 0.1790 0.0000
32 23 24 0.1320 0.2700 0.0000
33 24 25 0.1885 0.3292 0.0000
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34 25 26 0.2544 0.3800 0.0000
35 25 27 0.1093 0.2087 0.0000
36 28 27 0.0000 0.3960 0.0000
37 27 29 0.2198 0.4153 0.0000
38 27 30 0.3202 0.6027 0.0000
39 29 30 0.2399 0.4533 0.0000
40 8 28 0.0636 0.2000 0.0428
41 6 28 0.0169 0.0599 0.0130
Ramos chaveáveis - SE 12
42 12 37 0.0000 0.000 0.0000
43 12 38 0.0000 0.000 0.0000
44 12 39 0.0000 0.000 0.0000
45 12 40 0.0000 0.000 0.0000
46 12 41 0.0000 0.000 0.0000
47 36 37 0.0000 9999. 0.0000
48 36 38 0.0000 9999. 0.0000
49 36 39 0.0000 9999. 0.0000
50 36 40 0.0000 9999. 0.0000
51 36 41 0.0000 0.000 0.0000
Ramos chaveáveis - SE 15
52 15 31 0.0000 0.000 0.0000
53 15 32 0.0000 0.000 0.0000
54 15 33 0.0000 9999. 0.0000
55 15 34 0.0000 9999. 0.0000
56 31 35 0.0000 9999. 0.0000
57 32 35 0.0000 9999. 0.0000
58 33 35 0.0000 0.000 0.0000
59 34 35 0.0000 0.000 0.0000
 Plano de Medição
O plano de medição utilizado neste sistema teste consiste em:
 16 medidas de tensão nas barras.
 23 medidas de injeção de potência ativa.
 23 medidas de injeção de potência reativa.
 50 medidas de ﬂuxo de potência ativa.
 50 medidas de ﬂuxo de potência reativa.
 Inicialização de variáveis auxiliares do processo iterativo
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Todas as variáveis foram inicializadas igualmente foi apresentado
no exemplo ilustrativo
APÊNDICE D -- Dados Sistema COPEL 55 Barras
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Este sistema, conforme descrito em [Vosgerau, 2010], é um equi-
valente reduzido das redes em anel de 230kV e 69kV da região me-
tropolitana da cidade de Curitiba. Os dados de linha do sistema, já
com a subestação Umbará modelada no nível de seção de barra, são
apresentados na Tabela D.2.
Tabela D.1  Dados das barras - Sistema COPEL 55 barras
Barra Tipo V δ Pd Qd Pg Qg bshbar
1 2 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
2 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
3 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
4 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
5 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
6 0 1.00 0.0 0.167 0.049 0.00 0.000 0.000
7 0 1.00 0.0 0.135 0.004 0.00 0.000 0.000
8 0 1.00 0.0 0.200 0.085 0.00 0.000 0.000
9 0 1.00 0.0 0.115 0.032 0.00 0.000 0.000
10 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
11 0 1.00 0.0 0.130 0.110 0.00 0.000 0.240
12 1 1.00 0.0 0.000 0.000 3.48 0.205 0.000
13 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
14 0 1.00 0.0 0.600 0.180 0.00 0.000 0.000
15 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
16 1 1.02 0.0 0.500 0.110 0.12 0.000 0.000
17 0 1.00 0.0 0.102 0.045 0.00 0.000 0.072
18 0 1.00 0.0 0.225 0.067 0.00 0.000 0.000
19 0 1.00 0.0 0.171 0.081 0.00 0.000 0.168
20 0 1.00 0.0 0.245 0.128 0.00 0.000 0.300
21 0 1.00 0.0 0.210 0.120 0.00 0.000 0.072
22 0 1.00 0.0 0.157 0.066 0.00 0.000 0.048
23 0 1.00 0.0 0.081 0.028 0.00 0.000 0.000
24 0 1.00 0.0 0.159 0.096 0.00 0.000 0.048
25 0 1.00 0.0 0.114 0.043 0.00 0.000 0.000
26 0 1.00 0.0 0.040 0.027 0.00 0.000 0.024
27 0 1.00 0.0 0.125 0.043 0.00 0.000 0.000
28 0 1.00 0.0 0.160 0.008 0.00 0.000 0.048
29 0 1.00 0.0 0.065 0.024 0.00 0.000 0.000
30 0 1.00 0.0 0.001 0.000 0.00 0.000 0.000
31 0 1.00 0.0 0.152 0.063 0.00 0.000 0.096
32 0 1.00 0.0 0.060 0.000 0.00 0.000 0.000
33 0 1.00 0.0 0.106 0.036 0.00 0.000 0.000
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34 0 1.00 0.0 0.040 0.012 0.00 0.000 0.000
35 0 1.00 0.0 0.171 0.051 0.00 0.000 0.120
36 0 1.00 0.0 0.211 0.111 0.00 0.000 0.048
37 0 1.00 0.0 0.110 0.032 0.00 0.000 0.000
38 0 1.00 0.0 0.184 0.062 0.00 0.000 0.192
39 0 1.00 0.0 0.056 0.023 0.00 0.000 0.096
40 0 1.00 0.0 0.043 0.021 0.00 0.000 0.000
41 0 1.00 0.0 0.281 0.130 0.00 0.000 0.096
42 0 1.00 0.0 0.205 0.110 0.00 0.000 0.000
43 0 1.00 0.0 0.114 0.047 0.00 0.000 0.048
44 0 1.00 0.0 0.127 0.058 0.00 0.000 0.072
45 0 1.00 0.0 0.062 0.003 0.00 0.000 0.048
46 0 1.00 0.0 0.048 0.018 0.00 0.000 0.000
47 0 1.00 0.0 0.100 0.030 0.00 0.000 0.000
48 0 1.00 0.0 0.242 0.153 0.00 0.000 0.024
49 0 1.00 0.0 0.062 0.020 0.00 0.000 0.000
50 0 1.00 0.0 0.105 0.034 0.00 0.000 0.048
51 0 1.00 0.0 0.053 0.024 0.00 0.000 0.024
52 0 1.00 0.0 0.940 0.270 0.00 0.000 0.000
53 0 1.00 0.0 0.100 0.030 0.00 0.000 0.000
54 1 1.00 0.0 0.000 0.000 0.20 0.200 0.000
Subestação de Umbará
55 0 1.00 0.0 0.100 0.000 0.00 0.000 0.000
56 0 1.00 0.0 0.010 0.000 0.00 0.000 0.000
57 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
58 0 1.00 0.0 0.100 0.000 0.00 0.000 0.000
59 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
60 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
61 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
62 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
63 0 1.00 0.0 0.050 0.000 0.00 0.000 0.000
64 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
65 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
66 0 1.00 0.0 0.050 0.000 0.00 0.000 0.000
67 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
68 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
69 0 1.00 0.0 0.050 0.000 0.00 0.000 0.000
70 0 1.00 0.0 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000
71 1 1.00 0.0 0.000 0.000 0.20 0.000 0.000
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Tabela D.2  Dados das Linhas de Transmissão - COPEL 55 barras
Ramo De Para R X Bsh
1 2 68 0.0 0.1886 0.0
2 3 65 0.0 0.1836 0.0
3 2 4 0.0087 0.387 0.000717
4 2 5 0.0287 0.0837 0.0134
5 2 6 0.00262 0.00535 0.00081
6 3 6 0.0024 0.00531 0.0083
7 3 7 0.321 0.936 0.00154
8 8 61 0.0038 0.0188 0.03629
9 10 64 0.007 0.0338 0.06525
10 8 9 0.035 0.0168 0.0323
11 9 10 0.0023 0.011 0.0212
12 11 62 0.002 0.01 0.02
13 11 12 0.0027 0.0161 0.03187
14 11 13 0.0034 0.0164 0.0316
15 13 14 0.0041 0.0205 0.03729
16 13 16 0.0127 0.0638 0.1117
17 10 16 0.0148 0.0756 0.13268
18 11 15 0.0026 0.0126 0.0243
19 13 17 0.0 0.09 0.0
20 11 18 0.0 0.2 0.0
21 10 19 0.0 0.09 0.0
22 15 20 0.0 0.0892 0.0
23 2 21 0.024 0.0699 0.0011
24 19 21 0.0383 0.1113 0.0019
25 2 22 0.018 0.0541 0.001
26 22 23 0.0375 0.111 0.01944
27 19 23 0.0195 0.0569 0.001
28 2 24 0.018 0.0794 0.00155
29 24 29 0.0211 0.0404 0.0007
30 24 30 0.0136 0.026 0.00461
31 4 24 0.0095 0.0416 0.00848
32 5 25 0.0041 0.0119 0.00019
33 20 25 0.0027 0.0083 0.00013
34 26 27 0.1443 0.4242 0.008
35 19 27 0.0117 0.055 0.00891
36 19 28 0.0178 0.0536 0.00861
37 29 31 0.0408 0.0821 0.00151
38 31 34 0.0146 0.0423 0.000725
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39 18 31 0.0203 0.0626 0.000953
40 31 35 0.00335 0.01945 0.00031
41 20 31 0.00915 0.0282 0.000429
42 32 35 0.0058 0.00292 0.000662
43 32 36 0.0063 0.0277 0.00655
44 19 33 0.0066 0.0302 0.00848
45 33 36 0.0031 0.014 0.0039
46 18 34 0.0058 0.0164 0.000286
47 35 37 0.0065 0.0317 0.000781
48 37 38 0.0057 0.0274 0.000686
49 19 38 0.001045 0.00349 0.00065
50 17 39 0.00201 0.0067 0.001416
51 18 39 0.0364 0.1228 0.002357
52 19 40 0.019 0.0551 0.000944
53 18 41 0.0324 0.1111 0.002127
54 17 41 0.0179 0.0641 0.00143
55 38 42 0.0044 0.0213 0.000533
56 42 43 0.0066 0.0325 0.0008
57 17 43 0.0089 0.02485 0.000569
58 17 44 0.0142 0.04385 0.00067
59 40 44 0.0284 0.0877 0.00134
60 44 45 0.0284 0.0877 0.00134
61 45 46 0.002 0.0059 0.0001
62 46 47 0.0107 0.028 0.0008
63 19 46 0.0107 0.0492 0.0008
64 44 48 0.0411 0.0119 0.02317
65 44 49 0.0229 0.0461 0.0008
66 49 50 0.00568 0.1145 0.001859
67 50 51 0.0779 0.1565 0.00248
68 52 60 0.0024 0.0142 0.02841
69 15 53 0.002 0.0113 0.0225
70 53 59 0.002 0.0113 0.02251
71 11 67 0.0051 0.0262 0.04541
72 35 54 0.15 0.27 0.004
73 18 51 0.14 0.28 0.004
Subestação de Umbará
74 1 55 0.0000 0.000 0.000000
75 57 59 0.0000 9999. 0.000000
76 58 59 0.0000 0.000 0.000000
77 55 58 0.0000 0.000 0.000000
78 57 60 0.0000 9999. 0.000000
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79 58 60 0.0000 0.000 0.000000
80 56 58 0.0000 9999. 0.000000
81 57 61 0.0000 9999. 0.000000
82 63 61 0.0000 0.000 0.000000
83 57 62 0.0000 9999. 0.000000
84 62 63 0.0000 0.000 0.000000
85 56 63 0.0000 0.000 0.000000
86 55 63 0.0000 9999. 0.000000
87 57 64 0.0000 9999. 0.000000
88 64 66 0.0000 0.000 0.000000
89 57 65 0.0000 9999. 0.000000
90 65 66 0.0000 0.000 0.000000
91 56 66 0.0000 0.000 0.000000
92 55 66 0.0000 9999. 0.000000
93 57 67 0.0000 9999. 0.000000
94 67 69 0.0000 0.000 0.000000
95 57 68 0.0000 9999. 0.000000
96 68 69 0.0000 0.000 0.000000
97 55 69 0.0000 0.000 0.000000
98 56 69 0.0000 9999. 0.000000
99 57 70 0.0000 9999. 0.000000
100 55 70 0.0000 9999. 0.000000
101 56 70 0.0000 9999. 0.000000
102 55 56 0.0000 0.000 0.000000
103 71 56 0.0000 0.000 0.000000
 Plano de Medição
O plano de medição utilizado neste sistema teste consiste em:
 30 medidas de tensão nas barras.
 55 medidas de injeção de potência ativa.
 15 medidas de injeção de potência reativa.
 103 medidas de ﬂuxo de potência ativa.
 103 medidas de ﬂuxo de potência reativa.
 Inicialização de variáveis auxiliares do processo iterativo
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